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ÖN UYARILAR

1. CÝHAZ, BÖLGESEL GÜVENLÝK KURALLARINA VE YÖNETMELÝKLERE UYGUN OLARAK MONTE
EDÝLMELÝDÝR.

2. CÝHAZ DIÞ ORTAMDA ÇALIÞMAK ÜZERE TASARLANMIÞTIR.

3. CÝHAZI ÝÞLETMEYE ALMADAN ÖNCE, BU KÝTABI DÝKKATLÝCE OKUYUNUZ.

4. MONTAJA BAÞLAMADAN ÖNCE, GAZIN YAPISI VE BASINCININ UYGULANACAK CÝHAZ ÝÇÝN
DOÐRU OLDUÐUNU TEYÝT EDÝNÝZ.
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TABLO 1 - TEKNÝK VERÝLER

*   Nominal Eurovent Þartlarý: Dýþ ortam sýcaklýðý 35 0C (KT); iç ortam sýcaklýðý 19 0C (YT).
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48 AZ Serisi
Nominal Soðutma Kapasitesi*

Çalýþma Aðýrlýðý

Soðutucu Yükü

Kompresör

A Devresi

B Devresi

Yað þarjý (devre baþýna)

Kontrol Tipi

Ýç Ünite Bataryasý

Yüzey Alaný

Sýra ... Kanat Aralýðý

Dýþ Ünite Bataryasý

Yüzey Alaný

Sýra ... Kanat Aralýðý

Ýç Ünite Faný

Adet

Hava  Debisi

Fan Hýzý

Nominal Güç Giriþi

Dýþ Ünite Faný

Adet

Hava Debisi

Fan Hýzý (Yüksek/Düþük)

Nominal Güç Giriþi (fan baþýna)

Hava Filtresi

Adet

En x Yükseklik

Kalýnlýk

A Devresi

B Devresi
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54,1

850

6,2

7,1
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1

1
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l/sn

d/sn
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43,0
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11,6

Scroll

1

6,6

1,71
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2,05
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2.528

15,41

3,0

1
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15,6/7,8

1,8
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R407C

028

78,1

1.027

9,4

9,9

Scroll

1

1

6,6

1,71

4…1,7

2,78

4…1,7

1

3.944

16,5

5,5

2

10.600

15,6/7,8

1,8

4

900x500

15

PRO-DIALOG Plus

Bakýr borular,önceden kaplanmýþ alüminyum kanatlar

Bakýr borular,önceden kaplanmýþ alüminyum kanatlar

Aksiyal Flying Bird Fan

Yýkanabilir

Santrifüj
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116,1

1.470

18,0
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Hermetik

1

1

7,6
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12.500

15,6/7,8

1,8

4

900x750

15

034

99,5

1.460
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1

7,6

2,56

3…1,7

5,20

3…1,81

1

5.550

13,88

7,5

2

13.000

15,6/7,8

1,8

4

900x750

15
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TEKNÝK VERÝLER

ISITMA MODÜLLERÝ 5 Hücreli 6 Hücreli 7 Hücreli 5+5 Hücreli 6+6 Hücreli 7+7 Hücreli
Doğal Gazla Isınma
Net Isý Girdisi (Min/Max) kW 35,4 / 52,6 48,6 / 69,4 56,7 / 81,0 35,4 / 105,2 48,6 / 138,8 56,7 / 162,0
Isý Çýktýsý (Min/Max) kW 30,8 / 46,8 41,8 / 61,8 49,9 / 72,9 30,8 / 93,6 42,8 / 125,0 50,5 / 147,4

    Doðal Gaz (G20) Oraný1 m3/saat 3,74 / 5,57 5,14 / 7,34 6,00 / 8,57 3,74 / 11,13 5,14 / 14,7 6,00 / 17,14
Doðal Gaz (G25) Oraný1 m3/saat 4,36 / 6,47 5,98 / 8,54 6,98 / 9,97 4,36 / 12,95 5,98 / 17,08 6,97 / 19,94
Doðal Gaz (G25.1) Oraný1 m3/saat 4,34 / 6,46 5,97 / 8,53 5,97 / 9,96 4,34 / 12,94 5,97 / 17,07 6,96 / 19,93
Enjektörler

          Adet 5 6 7 10 12 14
          Boyut  mm 3,26 3,45 3,45 3,26 3,45 3,45

Propan Gaz Isıtma
Net Isý Girdisi (Min/Max) kW - / 59,1 - / 71,0 - / 82,8 59,1 /118,2 71,0 / 142,0 82,8 / 165,6
Isý Çýktýsý (Min/Max) KW - / 53,2 - / 63,9 - / 74,5 52,6 / 105,2 63,9 / 127,8 75,3 / 150,7

kg/saat - / 4,59 - / 5,51 - / 6,43 4,59 / 9,18 5,51 / 11,03 6,43 / 12,86

m3/saat - / 2,42 - / 2,90 - / 3,39 2,42 / 4,83 2,90 / 5,81 3,39 / 6,77
Enjektörler

          Adet 5 6 7 10 12 14
          Boyut mm 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Aðýrlýk kg 65 73 80 135 150 165
Elektrik Tüketimi
(400V 3 Faz 50 Hz)
Gaz Bağlantısı

   Tip Dağılımı
   48AZ016 x x
   48AZ020 x x
   48AZ024 x x
   48AZ028 x x
   48AZ034 x x x
   48AZ040 x x x

1 (Hi) Doðal gaz G20 net kalori deðeri 34,02 MJ/m3 & 15°C, 1013,25 mbar
  (Hi) Doðal gaz G25 net kalori deðeri 29,25 MJ/m3 & 15°C, 1013,25 mbar
  (Hi) Doðal gaz G25.1 net kalori deðeri 29,3 MJ/m3 & 15°C, 1013,25 mbar
  (Hi) Propan gaz G31 net kalori deðeri 46,34 MJ/kg & 15°C, 1013,25 mbar

0,44

    Propan Gaz (G31) Oraný1

kW 0,22 0,22 0,22       0.44 0,44

Rp 3/4" F
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ÞEKÝL 1 - BOYUTLAR (mm)



8



9



10



11

SERVÝS AÇIKLIKLARI (Þekil 2)

(*) Gaz yakýcý modülü servis tarafýnda en az
2000 mm. bir servis açýklýðý býrakýlmalýdýr.

(Ölçüler mm’dir)

AÐIRLIK MERKEZÝ (Yaklaþýk) (Þekil 3)

NOT: Bu cihazlarýn alt bölümde, ihtiyaç duyulduðunda montajcý
tarafýndan kullanýlabilecek gerekli montaj delikleri vardýr.

AÐIRLIK DAÐILIMI (Yaklaþýk- kg) (Þekil 4)

016

76
70
164
101
122
197

48 AZ 020

110
128
200
105
120
187

028

114
151
258
107
150
247

024

111
148
256
104
147
244

48AZ

XG* mm
YG* mm
ZG* mm

028

1.630
1.114
  624

020

1.573
1.133
553

016

1.573
911
590

  noktasýndan ölçülmüþtür.

034

2.500
1.100
1.090

024

1.551
1.125
  553

040

2.530
1.100
1.090

7
8

034

116
147
252
221
116
147
252
221

48 AZ 040

119
148
251
222
119
148
251
222



12

Fan Performansý (Standart- Kuru Batarya)
48 AZ 016

Motor Standart: 4 HP (2,9 kW)

Fan Performansý
(Opsiyonel tahrikli-Yüksek statik basýnç) (Kuru Batarya)
48 AZ016

Kapalý
17,83 d/sn

1 tur açýk
17,33 d/sn

2 tur açýk
16,23 d/sn

3 tur açýk
15,91 d/sn

4 tur açýk
15,41 d/sn

4,5 tur açýk
15,16 d/sn

Fabrika ayarý
15,41 d/sn

Motor
Kasnak
Konumu

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

2022

308
2,26

286
2,10

264
1,98

238
1,86

214
1,76

198
1,70

214
1,76

291
2,50

270
2,30

246
2,18

220
2,05

194
1,92

180
1,86

194
1,92

279
2,68

256
2,48

231
2,32

206
2,20

180
206

165
2,00

180
2,06

245
3,04

224
2,80

193
2,65

173
2,50

146
2,34

132
2,25

146
2,34

226
3,20

208
2,96

180
2,80

154
2,62

126
2,45

112
2,36

126
2,45

Hava Debisi l/sn

190
3,50

170
3,28

144
3,10

116
2,90

90
2,70

76
2,60

90
2,70

2222 2361 2638 2916 3033

Açýklama:
Pa - Dýþ statik basýnç
kW - Fan güç giriþi

- Nominal motor gücünden daha yüksek

Kapalý
21,08 d/sn

1 tur açýk
20,25 d/sn

2 tur açýk
19,58 d/sn

3 tur açýk
19,41 d/sn

4 tur açýk
18,75 d/sn

4,5 tur açýk
18,41 d/sn

Motor
Kasnak
Konumu

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

2022

430
3,40

395
3,15

360
2,86

330
2,62

300
2,50

286
2,40

406
3,65

368
3,40

335
3,10

305
2,85

276
2,68

260
2,60

390
3,85

352
3,58

322
3,28

290
3,02

260
2,84

245
2,74

368
4,20

334
3,92

306
3,62

275
3,32

248
3,14

233
3,04

362
4,38

328
4,10

298
3,80

268
3,48

240
3,28

226
3,18

Hava Debisi l/sn

Açýklama:
Pa - Dýþ statik basýnç
kW - Fan güç giriþi

- Nominal motor gücünden daha yüksek

344
4,68

306
4,45

272
4,12

242
3,80

214
3,58

200
3,50

2222 2361 2638 2916 3033

Motor Standart: 5,5 HP (4 kW)

Fan Performansý (Standart- Kuru Batarya)
48 AZ020

Fan Performansý
(Opsiyonel tahrikli-Yüksek statik basýnç) (Kuru Batarya)
48 AZ020

Kapalý
18,91 d/sn

1 tur açýk
18,08 d/sn

2 tur açýk
17,25 d/sn

3 tur açýk
16,41 d/sn

4 tur açýk
15,88 d/sn

4,5 tur açýk
15,16 d/sn

Fabrika ayarý
18,08 d/sn

Motor
Kasnak
Konumu

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

2611

314
3,20

275
2,95

235
2,70

200
2,55

162
2,25

146
2,15

275
2,95

296
3,35

256
3,10

216
2,90

180
2,70

145
2,40

128
2,30

256
3,10

264
3,65

224
3,45

184
3,25

148
3,00

112
2,75

95
2,65

224
3,45

224
3,95

185
3,75

164
3,60

106
3,40

72
3,10

55
2,95

185
3,75

180
4,40

140
4,20

102
4,00

62
375

26
3,45

10
3,35

140
4,20

Hava Debisi l/sn

Açýklama:
Pa - Dýþ statik basýnç
kW - Fan güç giriþi

- Nominal motor gücünden daha yüksek

115
5,00

78
4,80

40
4,60

2
4,40

-
-

-
-

78
4,80

2777 3055 3333 3611 3944

Motor Standart: 5 HP (4 kW)

Kapalý
25,00 d/sn

1 tur açýk
24,16 d/sn

2 tur açýk
23,33 d/sn

3 tur açýk
22,50 d/sn

4 tur açýk
21,66 d/sn

4,5 tur açýk
21,25 d/sn

Motor
Kasnak
Konumu

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

2611

585
5,24

542
4,95

514
4,50

486
3,98

466
3,58

452
3,38

570
5,50

530
5,20

501
4,72

474
4,15

450
3,74

436
3,52

530
6,00

495
5,50

464
5,05

432
4,15

405
4,00

390
3,74

470
6,48

432
6,06

388
5,44

342
4,82

312
4,26

296
4,00

390
6,96

348
6,50

272
5,80

215
4,15

180
4,52

162
4,24

Hava Debisi l/sn

Açýklama:
Pa - Dýþ statik basýnç
kW - Fan güç giriþi

- Nominal motor gücünden daha yüksek

250
7,58

198
7,10

70
6,30

30
5,55

-
-

-
-

2777 3055 3333 3611 3944

Motor Standart: 7,5 HP (5,5 kW)
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Fan Performansý (Standart- Kuru Batarya)
48 AZ024

Fan Performansý
(Opsiyonel tahrikli-Yüksek statik basýnç) (Kuru
Batarya)
48 AZ024

Fan Performansý (Standart- Kuru Batarya)
48 AZ 028

Fan Performansý
(Opsiyonel tahrikli-Yüksek statik basýnç) (Kuru Batarya)
48 AZ 028

Kapalý
21,16 d/sn

1 tur açýk
20,66 d/sn

2 tur açýk
20,16 d/sn

3 tur açýk
19,66 d/sn

4 tur açýk
19,16 d/sn

4,5 tur açýk
18,91 d/sn

Fabrika ayarý
19,41 d/sn

Motor
Kasnak
Konumu

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

2777

345
4,60

318
4,35

290
4,15

262
4,05

236
3,75

222
3,65

248
3,85

320
4,90

292
4,60

265
4,35

236
4,15

210
3,90

198
3,80

224
4,00

289
5,20

261
4,90

234
4,62

205
4,40

175
4,18

164
4,05

190
4,25

250
5,65

226
5,25

196
4,95

165
4,70

123
4,48

120
4,38

156
4,58

208
6,15

180
5,75

146
5,45

110
5,15

78
4,90

62
4,80

90
5,00

Hava Debisi l/sn

Açýklama:
Pa - Dýþ statik basýnç
kW - Fan güç giriþi

- Nominal motor gücünden daha yüksek

139
6,70

100
6,35

65
5,90

30
5,70

-
-

-
-

10
5,58

3055 3333 3611 3888 4166

Motor Standart: 7,5 HP (5,5 kW)

Kapalý
24,16 d/sn

1 tur açýk
23,58 d/sn

2 tur açýk
22,91 d/sn

3 tur açýk
22,33 d/sn

4 tur açýk
21,66 d/sn

4,5 tur açýk
21,41 d/sn

Motor
Kasnak
Konumu

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

2777

466
5,75

436
5,65

406
5,50

375
5,20

346
4,80

342
4,65

442
6,05

412
5,90

385
5,75

355
5,45

326
5,05

312
4,90

420
6,35

390
6,20

358
6,05

330
5,75

302
5,35

300
5,15

388
6,65

356
6,50

325
6,40

300
6,05

270
5,65

268
5,45

350
7,00

318
6,90

285
6,75

255
6,45

225
6,10

232
5,90

Hava Debisi l/sn

Açýklama:
Pa - Dýþ statik basýnç
kW - Fan güç giriþi

- Nominal motor gücünden daha yüksek

3055 3333 3611 3888

Motor Standart: 7,5 HP (5,5 kW)

Kapalý
18,08 d/sn

1 tur açýk
17,41 d/sn

2 tur açýk
16,75 d/sn

3 tur açýk
16,08 d/sn

4 tur açýk
15,41 d/sn

4,5 tur açýk
15,08 d/sn

Fabrika ayarý
16,41 d/sn

Motor
Kasnak
Konumu

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

3138

334
4,55

303
4,25

272
4,00

240
3,75

209
3,55

194
3,45

256
3,85

320
4,75

289
4,45

258
4,15

225
3,90

195
3,70

180
3,60

242
4,05

296
5,05

265
4,75

234
4,45

201
4,20

171
4,00

156
3,90

218
4,35

266
5,40

235
5,10

204
4,80

171
4,50

141
4,30

126
4,20

188
4,65

231
5,85

200
5,55

169
5,20

136
4,70

106
4,55

91
4,45

153
4,95

Hava Debisi l/sn

Açýklama:
Pa - Dýþ statik basýnç
kW - Fan güç giriþi

- Nominal motor gücünden daha yüksek

128
7,30

97
7,00

66
6,40

-
-

-
-

-
-

50
6,00

3333 3611 3888 4166 4750

Motor Standart: 7,5 HP (5,5 kW)

Kapalý
20,41 d/sn

1 tur açýk
19,75 d/sn

2 tur açýk
19,08 d/sn

3 tur açýk
18,41 d/sn

4 tur açýk
17,75 d/sn

4,5 tur açýk
17,41 d/sn

Motor
Kasnak
Konumu

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

3138

525
5,45

478
5,05

440
4,75

398
4,35

346
4,20

342
4,10

510
5,85

464
5,45

426
5,20

382
4,90

348
4,70

326
4,60

486
6,20

446
5,80

404
5,50

360
5,20

322
4,95

300
4,80

460
6,65

415
6,15

372
5,80

330
5,45

290
5,15

268
5,00

426
6,90

382
6,50

340
6,10

296
5,75

256
5,35

232
5,20

Hava Debisi l/sn

Açýklama:
Pa - Dýþ statik basýnç
kW - Fan güç giriþi

- Nominal motor gücünden daha yüksek

3333 3611 3888 4166

Motor Standart: 7,5 HP (5,5 kW)
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Fan Performansý (Standart- Kuru Batarya)
48 AZ  034

Fan Performansý
(Opsiyonel tahrikli-Yüksek statik basýnç) (Kuru Batarya)
48 AZ 034

Fan Performansý (Standart- Kuru Batarya)
48 AZ  040

Fan Performansý
(Opsiyonel tahrikli-Yüksek statik basýnç) (Kuru Batarya)
48 AZ  040

Kapalý
14,71 d/sn

1 tur açýk
14,30 d/sn

2 tur açýk
13,88 d/sn

3 tur açýk
13,46 d/sn

4 tur açýk
13,05 d/sn

Fabrika ayarý
13,88 d/sn

Motor
Kasnak
Konumu

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

5000

300
5,97

270
5,77

240
5,58

210
5,29

180
5,05

240
5,58

270
6,50

240
6,23

212
6,00

180
5,65

152
5,38

212
6,00

240
7,03

210
6,70

180
6,40

150
6,02

122
5,77

210
6,40

224
7,28

192
6,89

164
6,65

132
6,31

105
6,00

164
6,65

204
7,52

174
7,08

146
6,99

116
6,50

88
6,21

146
6,99

Hava Debisi l/sn

Açýklama:
Pa - Dýþ statik basýnç
kW - Fan güç giriþi

- Nominal motor gücünden daha yüksek

5277 5550 5695 5833 6111

Motor Standart: 10 HP (7,5 kW)

164
7,90

130
7,42

100
7,13

72
6,87

46
6,45

100
7,13

Kapalý
15,83 d/sn

1 tur açýk
15,41 d/sn

2 tur açýk
15,00 d/sn

3 tur açýk
14,58 d/sn

4 tur açýk
14,16 d/sn

Motor
Kasnak
Konumu

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

5000

398
8,00

372
7,10

345
6,70

310
6,40

275
6,15

390
8,25

364
7,40

335
6,95

300
6,70

262
6,40

365
8,90

340
8,00

305
7,55

272
7,20

235
7,00

334
9,40

305
8,50

272
8,10

240
7,75

205
7,55

260
10,25

235
9,50

200
9,00

175
8,60

130
8,10

Hava Debisi l/sn

Açýklama:
Pa - Dýþ statik basýnç
kW - Fan güç giriþi

- Nominal motor gücünden daha yüksek

5277 5550 5833 6111

Motor Standart: 15 HP (11 kW)

6388
298
9,85

272
9,05

238
8,45

205
8,25

170
7,95

Kapalý
14,63 d/sn

1 tur açýk
14,21 d/sn

2 tur açýk
13,80 d/sn

3 tur açýk
13,38 d/sn

4 tur açýk
12,96 d/sn

Fabrika ayarý
14,21 d/sn

Motor
Kasnak
Konumu

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

5000

259
6,05

234
5,80

210
5,45

182
5,15

164
4,95

234
5,80

236
6,55

210
6,30

182
5,95

156
5,60

136
5,45

210
6,30

204
6,95

180
6,74

150
6,45

124
6,10

104
5,90

180
6,74

185
7,25

162
7,00

132
6,70

106
6,30

86
6,10

162
7,00

164
7,45

142
7,25

112
6,90

84
6,55

64
6,35

142
7,25

Hava Debisi l/sn

Açýklama:
Pa - Dýþ statik basýnç
kW - Fan güç giriþi

- Nominal motor gücünden daha yüksek

112
7,90

90
7,70

60
7,25

30
6,90

10
6,70

90
7,70

5277 5550 5695 5833 6111

Motor Standart: 10 HP (7,5 kW)

Kapalý
15,75 d/sn

1 tur açýk
15,33 d/sn

2 tur açýk
14,91 d/sn

3 tur açýk
14,51 d/sn

4 tur açýk
14,50 d/sn

Motor
Kasnak
Konumu

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

5000

343
8,00

322
7,05

302
6,65

268
6,35

250
6,10

340
8,25

318
7,41

287
6,90

260
6,65

234
6,35

310
8,85

291
7,95

254
7,50

224
7,15

200
6,95

275
9,35

257
8,45

218
8,05

192
7,70

168
7,50

239
9,80

221
9,00

182
8,40

148
8,20

126
7,95

Hava Debisi l/sn

Açýklama:
Pa - Dýþ statik basýnç
kW - Fan güç giriþi

- Nominal motor gücünden daha yüksek

5277 5550 5833 6111

Motor Standart: 15 HP (11 kW)

6388

195
10,20

175
9,48

135
8,95

108
8,56

88
8,05
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Fan Performansý (Opsiyonel Tahrikli- Düþük Statik Basýnç) (Kuru Batarya)

48 AZ  016

48 AZ 02848 AZ  024

Açýklama:
Pa - Dýþ statik basýnç
kW - Fan güç giriþi

48AZ 04048AZ  034

Kapalý
13,56 d/sn

1 tur açýk
13,19 d/sn

2 tur açýk
12,43 d/sn

3 tur açýk
11,90 d/sn

4 tur açýk
11,37 d/sn

4,5 tur açýk
10,95 d/sn

Motor
Kasnak
Konumu

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

2022

138
1,01

126
0,96

103
0,88

87
0,82

71
0,76

60
0,72

114
1,15

101
1,10

77
1,01

61
0,94

45
0,88

32
0,83

97
1,26

84
1,20

59
1,10

42
1,03

25
0,97

12
0,92

66
1,48

53
1,42

26
1,31

8
1,23

-
-

-
-

46
1,73

32
1,66

3
1,53

-
-

-
-

-
-

Hava Debisi l/sn

2222 2361 2638 2916 3033

Motor Standart: 3 HP (2,2 kW)

12
1,84

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

48 AZ 020

Kapalý
15,94 d/sn

1 tur açýk
15,49 d/sn

2 tur açýk
14,60 d/sn

3 tur açýk
13,98 d/sn

4 tur açýk
13,36 d/sn

4,5 tur açýk
12,87 d/sn

Motor
Kasnak
Konumu

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

2611

184
1,87

166
1,79

133
1,63

110
1,53

88
1,43

71
1,35

165
2,04

147
1,95

113
1,79

89
1,68

66
1,57

48
1,49

123
2,35

105
2,26

68
2,07

43
1,95

19
1,82

-
-

59
2,69

39
2,58

-
-

-
-

-
-

-
-

Hava Debisi l/sn

2777 3055 3333

Motor Standart: 4 HP (3 kW)

Kapalý
13,76 d/sn

1 tur açýk
13,37 d/sn

2 tur açýk
12,60 d/sn

3 tur açýk
12,07 d/sn

4 tur açýk
11,53 d/sn

4,5 tur açýk
11,11 d/sn

Motor
Kasnak
Konumu

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

3138

141
2,40

124
2,27

90
2,03

67
1,87

45
1,72

27
1,61

125
2,56

107
2,43

72
2,17

49
2,01

26
1,85

8
1,73

96
2,80

78
2,66

42
2,39

18
2,21

-
-

-
-

61
3,05

42
2,90

5
2,61

-
-

-
-

-
-

21
3,32

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Hava Debisi l/sn

3333 3611 3888 4166

Motor Standart: 5,5 HP (4 kW)

Kapalý
17,77 d/sn

1 tur açýk
17,18 d/sn

2 tur açýk
16,64 d/sn

3 tur açýk
16,05 d/sn

4 tur açýk
15,43 d/sn

4,5 tur açýk
15,24 d/sn

Motor
Kasnak
Konumu

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

2777

172
2,42

147
2,30

125
2,18

101
2,06

76
1,94

69
1,91

144
2,77

118
2,64

95
2,51

70
2,38

44
2,24

36
2,20

112
3,16

84
3,00

60
2,86

34
2,72

7
2,57

-
-

69
3,57

41
3,40

15
3,24

-
-

-
-

-
-

Hava Debisi l/sn

3055 3333 3611

Motor Standart: 5,5 HP (4 kW)

Kapalý
12,53 d/sn

1 tur açýk
12,11 d/sn

2 tur açýk
11,73 d/sn

3 tur açýk
11,31 d/sn

4 tur açýk
10,88 d/sn

Motor
Kasnak
Konumu

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

5000

142
4,73

112
4,45

84
4,20

55
3,95

24
3,79

120
5,05

89
4,74

60
4,56

30
4,36

-
-

88
5,39

56
5,20

26
4,94

-
-

-
-

61
5,67

28
5,41

-
-

-
-

-
-

33
5,91

-
-

-
-

-
-

-
-

Hava Debisi l/sn

5277 5550 5695 5833

Motor Standart: 10 HP (7,5 kW)

Kapalý
12,53 d/sn

1 tur açýk
12,11 d/sn

2 tur açýk
11,73 d/sn

3 tur açýk
11,31 d/sn

4 tur açýk
10,88 d/sn

Motor
Kasnak
Konumu

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

Pa
k W

5000

108
4,73

78
4,45

50
4,20

21
3,95

-
-

88
5,05

57
4,74

28
4,56

-
-

-
-

53
5,39

20
5,20

-
-

-
-

-
-

25
5,67

-
-

-
-

-
-

-
-

Hava Debisi l/sn

5277 5550 5695

Motor Standart: 10 HP (7,5 kW)
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TABLO 2 - ELEKTRÝK BÝLGÝLERÝ

48 AZ Serisi

Nominal Besleme – 50 Hz – 3 faz

Voltaj Aralýðý

Nominal güç giriþi

Soðutma *

Efektif güç giriþi

Soðutma *

Nominal Çekilen Akým

Soðutma *

Efektif Çekilen Akým

Soðutma *

Maksimum güç giriþi

Soðutma **

Maksimum Çekilen Akým

Soðutma **

Baþlangýç akýmý

020

400

360

440

27,08

25,16

49,33

45,84

30,07

54,75

133

V

V

V

kW

kW

A

A

kW

A

A

* Nominal Eurovent þartlarýnda dýþ ortam sýcaklýðý 35 0C (KT); iç ortam sýcaklýðý 19 0C (YT).
** Dýþ ortam sýcaklýðý 46 0C (KT).

Minimum

Maksimum

016

400

360

440

17,49

16,14

36,30

33,50

20,63

42,78

182

024

400

360

440

31,85

29,85

56,23

52,70

37,56

66,29

184,3

028

400

360

440

37,11

34,74

74,47

67,85

44,39

86,68

216

034

400

360

440

45,70

42,37

79,70

73,90

50,75

88,50

315

040

400

360

440

54,10

50,81

92,80

87,15

60,10

103,10

340

Elektrik Veri Notlarý:

- 48 AZ  üniteleri ana anahtar üzerinde bulunan tek güç baðlantýsýna
   sahiptir.
- Kontrol kutusu aþaðýdaki standart özellikleri içerir:

- Her elektrikli ýsýtýcý opsiyonu, kompresör ve fan için , starter,
   motor koruma donanýmlarý ve ana devre kesici.
- Kontrol ekipmanlarý.

- Yerinde yapýlacak baðlantýlar:
   Sisteme yapýlan tüm baðlantýlar ve elektrikle ilgili montajlar,
   standartlara ve ilgili yönetmeliklere uygun olmalýdýr.

- Carrier 48 AZ üniteleri standart ve yönetmeliklerle uygun olarak
   tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Elektrik donanýmý tasarlanýrken Avrupa
   standartý EN60204-1’de (Makina Güvenliði – Elektrikli Makina

Parçalarý-
   Bölüm 1, Genel Düzenlemeler – IEC 60204’ün karþýlýðý) belirtilen
   öneriler özellikle göz önünde bulundurulmalýdýr.

NOTLAR:
- Genellikle “IEC 60364”de belirtilen düzenlemelerin montaj gereklerini
   karþýladýðý kabul edilir. “EN 60204” ile uyumun anlamý “Makine
   Kurallarý  § 1.5.1” ile de uyum içinde olmaktýr.

- “EN 60204-1 Annex B” makinanýn çalýþmasý için kullanýlan
  elektriksel özellikleri tanýmlar.
1. Çalýþma ortamý aþaðýda tanýmlanmýþtýr:

a. Çevre - Çevre koþullarý “EN 60721”de (IEC 60721‘in karþýlýgý)
    sýnýflandýrýlmýþtýr :

- Dýþ ortam montajý (IP24)
- Ortam sýcaklýk aralýðý: -10 ile +46 0C
- Yükseklik : ≤ 2000m

b. Eðitimli personel, sýnýf BA4 (Eðitimli personel – IEC 60364)
2. Güç besleme frekans deðiþimi : ± 2 Hz.
3. Nötr (N) üniteye doðrudan baðlanmaz (gerekli ise transformatör
    kullanýn).
4. Güç besleme devresi aþýrý akým korumasý ünite ile birlikte
    verilmez.
5. Üniteye gelen gücü kesmek için kullanýlan fabrika montajlý
    kesme anahtarý/larý, devre kesici/ler “EN 60947”e uygundur.
6. Üniteler TN þebekesine baðlanmak üzere tasarlanmýþtýr
   (IEC 60364).
IT þebekeleri için toprak baðlantýsý þebekenin toprak hattýnda yoktur.
Bu nedenle ünite, uygun biçimde yere topraklanmalýdýr.

Uyarı: Gerçekleþtirilecek montaj yukarýda tanýmlanan koþullar ile
uyumlu olmalýdýr.
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ÖNERÝLEN KABLO KESÝTLERÝ

Kablo ölçüleri montajcýnýn sorumluluðundadýr. Kablo karak-
teristikleri ve düzenlemeleri montaj sahasýna göre deðiþiklikler
gösterir.

Aþaðýdaki bilgiler sadece bir kýlavuz olarak kullanýlabilir ve bu
konuda üretici ve satýcý firmalar bir sorumluluk üstlenmez.

Kablo ölçüleri belirlendikten sonra, montajcý, onaylý baðlantý
þema-larýna göre, baðlantý noktalarýný ve saha içinde yapýlmasý
gerekli deðiþiklikleri belirler.  Standart olarak saðlanan besleme
güç giriþ kablolarýnýn baðlantý kesici/izolatör anahtarýna baðlantýsý
aþaðýda listelenen kablolar için tasarlanmþtýr.

Hesaplamalar maksimum makina akýmýna (Bkz: Elektrik Veri
Tablosu) göre ve IEC 60364, Tablo 52C ile uyum içinde yapýlýr.

- Hesaplama “PVC Cu”ya göre yapýlýr.
- Maksimum ortam sýcaklýðý 46 0C olarak dikkate alýnmalýdýr.

ÖNEMLÝ : Terminal bloðu üzerindeki ana güç kablolarýný
(L1 – L2 – L3) baðlamadan ve ana baðlantý kesici/ izolatörü
baðlantýsýna baþlamadan önce 3 fazýn doðru sýrada olup
olmadýðýný kontrol etmek gerekir.

- Verilen kablo uzunluklarýnda voltaj düþüklüðü < %5’tir.

  (L- Uzunluk (m) – Aþaðýdaki tabloya bakýnýz).

FLA    S min.    Kablo tipi             L
(max çekilen  (mm2) faz                                         (m)
akým, A)

36.0    1x6     PVC Cu            65
50.0    1x10     PVC Cu            80
66.0    1x16     PVC Cu            95
84.0    1x25     PVC Cu           115
104.0    1x35     PVC Cu           130
123.0    1x50     PVC Cu           160
155.0    1x70     PVC Cu           175
192.0    1x95     PVC Cu           195
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YERLEÞTÝRME/MONTAJ ÝÞLEMLERÝ
GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ

Hava koþullandýrma ekipmanlarýnýn montaj ve servis iþlemleri,
sistemdeki basýnç ve elektrik donanýmlarý nedeniyle tehlikelidir.

Hava koþullandýrma ekipmanlarýnýn montaj, servis ve ilk çalýþtýrma
iþlemleri eðitimli ve yetkili servis personeli tarafýndan yapýlmalýdýr.
Kullanýcý yalnýz temizleme ve filtre deðiþimi gibi temel bakým
iþlerini yapmalýdýr.  Diðer tüm bakým ve servis iþlemleri eðitimli
servis personeli tarafýndan yapýlmalýdýr.

Hava koþullandýrma ekipmaný üzerinde çalýþýrken, cihazla birlikte
verilen, katalog veya cihazýn üzerindeki direktif ve etiketlerde
belirtilen uyarýlara ve güvenlik önlemlerine dikkat edilmelidir.Ýþ
güvenliði ile ilgili tüm düzenlemeler dikkatle uygulanmalýdýr.
Çalýþýrken güvenlik gözlüðü ve eldiven takýlmalýdýr. Lehimleme
iþlemleri esnasýnda yanmayan bir bez kullanýlmalýdýr.

CÝHAZIN YERLEÞTÝRÝLMESÝ

1. Cihazý nakliyeciden teslim alýrken dýþardan, gözle inceleyin.
Eðer cihazda her hangi bir hasar varsa nakliye þirketine
durumu bildirin.

2. Cihazýn etiketinde belirtilen elektrik verilerinin montaj
yerindeki  güç kaynaðýnýn özellikleri ile uyuþup uyuþmadýðýný
kontrol edin.

Cihazýn yeri

Aþaðýdaki noktalarý kontrol edin:

- Cihazýn yerleþtireceði zemin cihazýn aðýrlýðýný taþýyacak
özellikte olmalýdýr (Bkz. Tablo 1) .

- Cihazýn çevresinde servis iþlemlerinin yapýlabilmesi ve hava
dolaþýmý için yeterli alan olmalýdýr (Bkz. Þekil 2).

- Ortamda bataryanýn týkanmasýna neden olabilecek toz ve
yabancý maddeler olmamalýdýr.

- Cihazýn yerleþtirileceði yer su baskýný tehlikesinden uzak
olmalýdýr.

- Hava koþullandýrma ekipmanlarýnýn montajý konusunda
düzenlen-miþ tüm standartlar ve kurallar uygulanmalýdýr.

- Ses yayýlýmýný engellemek için titreþim emiciler
kullanýlmalýdýr.

Cihazýn Kaldýrýlmasý ve Taþýnmasý

1. Cihaz, ancak uygun bir kaldýrýcý ve kaldýrma donatýlarý ile
taþýnabilir ve yerine yerleþtirilebilir. Cihazý kaldýrmak içim
minimum  5 m uzunluðunda zincir ve uygun bir kanca kullanýn
(Bkz. Þekil 5).

2. Cihazý kaydýrarak taþýnmayýn. Hasar oluþabilir.
3. Taþýma sýrasýnda cihazý 15 0‘den daha fazla eðmeyin.

UYARI: Cihaz üzerinde servis veya bakým iþlemlerine baþlamadan
önce cihazýn ana güç kaynaðýný kesin. Elektrik çarpmalarý ciddi
kazalara neden olur.

Bu cihaz kanal uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Eðer cihaz kanal
sisteminde kullanýlmayacaksa, montaj elemaný hava atým aðzýna
koruma amaçlý bir ýzgara yerleþtirmelidir.

Onarým sýrasýnda mutlaka ‘’orijinal yedek parça’’  kullanýlmalýdýr.
Onarým sýrasýnda yedek parçanýn doðru biçimde ve orijinal
durumlarýna uygun durumda monte edilmesine dikkat edilmelidir.

Cihaz çalýþýrken, bazý soðutucu devre elemanlarýnýn sýcaklýðý 70
0C’ýn üstüne çýkar. Bu nedenle eriþim panellerinin arkasýndaki
korunmalý alana yalnýz eðitimli kiþiler müdahale etmelidir.

Bu cihaz patlayýcý veya yanýcý bir ortama yerleþtirilemez.

Bu cihaz bireysel, ticari ve hafif endüstriyel alanlarda kullaný-
labilir. Diðer uygulamalar için Alarko Carrier’e danýþýnýz.

ÖNEMLÝ : Taþýmadan önce cihazýn tüm panellerinin yerinde
ve sabit olduðundan emin olun. Cihazýdikkatli bir biçimde
kaldýrýn ve yerine koyun.

48 AZ 028

Þekil5b

48 AZ, 016, 020, 024

Þekil5a
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Cihaz Taban Þasesi

Cihazýn aðýrlýðýnýn ve boyutlarýnýn büyük olmasý nedeniyle taban
þasesi aþaðýdaki koþullarý karþýlayacak tipte olmalýdýr:

- Yüzey alaný cihaz aðýrlýðýný bina yapýsýna daðýtabilecek
yeterlikte olmalýdýr.

- Yaðmur sularýnýn birikmesini önlemek için yeterli sayýda
drenaj delikleri açýlmalýdýr.

- Cihaz sýkýca yere sabitlenmelidir.
- Yapý cihazýn aðýrlýðýný montaj ve çalýþmasý sýrasýnda

taþýyabilecek saðlamlýkta olmalýdýr.
- Standart cihazýn içinde, alt bölümde, üfleme ve dönüþ havasý

(Bkz. Þekil 7) boþluklarý vardýr ve karþý baðlantýnýn bunlara
uygun olmasý gereklidir (Bkz. Þekil 8).

48 AZ 034, 040 Sensörlerin Yerleri

Dýþ ortam sýcaklýk sensörü, iç ortam sýcaklýk sensörü ve
besleme havasý sýcaklýk sensörü baðlantý konnektörleriyle
birlikte elektrik panosu içinde verilmiþtir. Uygun kablo çaplarý
ve gerekli baðlantý için elektrik þemalarýna bakýnýz.

Sensör yerinin seçimi sistem ve bina özelliklerine göre deðiþir.
Sensörlerin yerleri Þekil 6 ‘da gösterilmiþtir. Kullanýlan
sensörler:

1. Dýþ ortam sýcaklýk sensörü
2. Ýç ortam sýcaklýk sensörü*
3. Besleme havasý sýcaklýk sensörü.

(*) Eðer kanal içinde ortam sýcaklýk sensörü kullanýlmýþsa, bu
sensörün tipi besleme havasý sýcaklýk sensörü ile ayný olmalýdýr.

Þekil5c

Þekil 6. Sensörlerin yerleri

Çatý betonu

Hava giriþi Hava çýkýþý
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Hava
giriþi

Hava çýkýþý Çatý kaidesi
(montajcý saðlar)

Nota bakýn Nota bakýn

Cihazýn hava çýkýþý ve dönüþü kenarlardan uygulanabilir. Bu durumda,
alt bölümdeki dönüþ alanýný panelle kapattýktan sonra, çatý kaidesi
kullanýlmasý zorunludur (Bkz. Þekil 10).

Þekil 10. Cihazýn arka tarafýndan hava deþarjý ve dönüþü

Not: Bu alanlarda kesinlikle delik açmayýn. Açýlacak bir delik
damlama tavasý veya soðutucu hattýnda kaçaklara yol açabilir.

Kanal ve desteði arasýnda binaya hava ve nemin girmesini
engellemek için uygun birleþtirme parçalarý ve su geçirmez
malzemenin kullanýlmasý gereklidir.

UYARI: Ýç ortam bataryasý alanýnda delik açmayýn. Bu yoðuþma
drenaj tavasýna zarar verebilir.
ÖNEMLÝ: Drenaj sorunlarýyla karþýlaþmamak için  cihazýn
terazisi doðru ayarlanmalýdýr.

Þekil7. Standart hava deþarj ve dönüþü

Not: Bu alanlarda kesinlikle delik açmayýn. Açýlacak bir delik
damlama tavasý veya soðutucu hattýnda kaçaklara yol açabilir.

Alternatif olarak, dönüþ havasý ünitenin içine arka bölümden
girebilir (Bkz. Þekil 9). Bu durumda, paneli kaldýrýn ve alt bölüme
yerleþtirin.

Þekil 9. Cihazýn arka tarafýndan hava dönüþü

Hava
giriþi

Hava çýkýþý

Çatý betonu

Nota bakýn Nota bakýn

Not: Bu alanlarda kesinlikle delik açmayýn. Açýlacak bir delik
damlama tavasý veya soðutucu hattýnda kaçaklara yol açabilir.

Hava giriþi Hava çýkýþý

Çatý betonu Nota bakýn

48 AZ 016-028

48 AZ 034-040

285

287

154

156

1745

1754

2115

3572

208

210

1700

1700

276

278

418,5

 423

418,5

 650

100,8

 120

TÝP a     b     c     d     e     f     g    h      i        j        k

 500

1005

Þekil 8. Kanal için boþluklar (standart ünite)

Hava giriþi

Hava çýkýþý

Çatý kaidesi
(montajcý saðlar)

 

 
Min.
500mm

 

 
Min.
500mm

Nota bakýn
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Yoðuþma suyunu boþaltmak için kullanýlan drenaj borusu aþaðýda
belirtilen öneriler göz önünde bulundurularak baðlanmalýdýr:

- Galvanize çelik, bakýr ya da plastik boru kullanýn. Kesinlikle
sýradan bir bahçe hortum malzemesi kullanmayýn.

- Eðer drenaj borusu için sert bir metal kullanýlacaksa olasý
titreþimlerden oluþabilecek gürültüleri emmek için drenaj
hattýnda esnek baðlantýlar kullanýlmasý gereklidir.

- Drenaj baðlantýsý uygun boyutlarda bir sifon ile yapýlmalýdýr
(Bkz. Þekil 12).

- Drenaj borusu her zaman baðlandýðý noktadan aþaðýda ve
drenajý saðlayacak eðimde olmalýdýr.

Kanal Ýþleri

Kanalýn boyutlarý taþýnacak hava debisi ve cihazýn statik basýncýna
uygun seçilmelidir. Farklý hava debileri ve cihazda oluþan statik
basýnçlar fan çalýþma tablosunda gösterilmiþtir.

Aþaðýdaki özelliklere dikkat edilmelidir:

- Her ne tip olursa olsun kanal, yanmayan ya da yangýn
durumunda toksit gazlar oluþturmayacak malzemeden
yapýlmalýdýr.

- Ýç yüzeyleri düzgün olmalý ve hava geçiþine bir engel
oluþturma-malýdýr.

- Kanal, yoðuþma ve ýsý kaçaklarýný engellemek için uygun
biçimde yalýtýlmýþ metal plakalardan yapýlmalýdýr.

- Kanalýn cihaza baðlandýðý noktalarda kanal içinde gürültüyü
engellemek için titreþimi emen esnek baðlantýlarýn
kullanýlmalýdýr.

- Olabildiðince cihaz çýkýþýnýn yanýnda dirsek kullanýlmasýndan
kaçýnýlmalýdýr. Eðer kaçýnýlmaz ise, dirsek olabildiðince az
eðimli olmalýdýr. Kanal büyük boyutlarda olduðu zaman iç
deflektörler kullanýlmalýdýr.

NOT: Kanalýn hesaplanmasý, ölçülendirilmesi ve tasarýmý
kalifiye teknik elemanlar tarafýndan yapýlmalýdýr.

Drenaj borusu 23 mm dýþ çap

Delikler 35 mm dýþ çap

Þekil 11. Yoðuþma drenajý detaylarý

Drenaj borusu 23 mm dýþ çap

Þekil 12. Yoðuþma drenaj boru detaylarý

Sifon- montajcý
tarafýndan saðlanýr

Yoðuþma ve yaðmur suyu drenajý

Cihazlarýn tabanýnda, dýþ bataryanýn yanýnda yoðuþma ve yaðmur
suyunu boþaltmak için delikler bulunur. Ýç ortam ýsý bataryasý
alaný çapý 23 mm olan bir drenaj borusu ve yoðuþma tavasý ile
birleþir. Destek içinde 35 mm çapýnda bir delik açýlmasý
zorunludur (Bkz. Þekil 11).
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Eðer voltaj dengesizliði %2’yi aþarsa cihazý kesinlikle çalýþtýrmayýn.
Voltaj dengesizliði (%) aþaðýdaki formülle hesaplanýr.

Örnek :

Nominal Besleme : 400 V - 3 faz - 50 Hz

AB = 404 V
BC = 399 V
AC = 394 V

Ortalama voltajdan en büyük sapmanýn belirlenmesi:

AB = 404-400 = 4
BC = 400-399 = 1
AC = 400-394 = 6

En büyük  sapma 6 volt’dur.

Termostat Baðlantýsý

Termostat/cihaz baðlantýsý, cihazýn elektrik diyagramlarýna uyumlu
ve kablo boyuna baðlý olarak kesitinin belirlendiði bir kablo ile
yapýlmalýdýr.

Bu baðlantý için kontrolör ile birlikte verilen kýlavuzu bakýn.

Aþaðýdaki genel kurallarý göz önünde bulundurun:

- Voltaj 24 V AC

- Standart çýkýþ (Servis “C”,”R”, “G”, “Y1-W2”, “Y-Y2”, “O-W2”,
“L”, “W-W1”)

- Soðutma sýrasýnda “O” çýkýþý aktif.

Cihaz baðlantýsý için kablo tesisatlarý yapýlýrken tüm standart ve
düzenlemelere uyulmalýdýr.

Toprak baðlantýsýna özellikle özen gösterilmelidir.

Cihaza beslenen voltaj ve akým, cihaz etiketinde belirtilen voltaj
ve akýmdan %10 fazla ya da eksik olabilir. Besleme voltaj deðeri
bu toleransýn dýþýnda ise tesisattaki sorunun giderilmesi için
elektrik idaresine baþvurun. Koþullar düzelmeden cihazý
çalýþtýrmayýn.

Besleme hattý sigortasýný ve kontrollerini seçmeden önce voltajý
kontrol edin.

UYARI: Elektrik þoklarýndan korunmak ve ekipmana
zarar vermemek için elektrik baðlantýlarýný yapmadan
önce elektrik devre kesicilerinin açýk olduðundan emin
olun. Eðer bu iþlem dikkate alýnmazsa, iþ kazalarý ve
yaralanmalar olabilir.

ELEKTRÝK BAÐLANTILARI

UYARI: Cihazýn uygun olmayan voltaj koþullarýnda çalýþtýrýlmasý
kullanýcý hatasý olarak deðerlendirilir ve garanti kapsamýna
alýnmaz.

ÖNEMLÝ: Cihaz güç beslemesinin (kablo giriþi, iletken kesit alaný,
koruma cihazlarý) doðru olduðundan emin olmak için, elektrik
veri tablosuna, cihaz ile birlikte verilen elektrik þemasýna ve hava
koþullandýrma ekipmanlarýnýn montajý sýrasýnda göz önünde
tutulmasý gereken standartlara baþvurulmalýdýr.

Voltaj Dengesizliði

Voltaj dengesizliði % =
       Ortalama voltajdan en büyük  sapma

Ortalama voltaj

Ortalama voltaj =
404 + 399 + 394

=  399 = 400 V
3

DÝKKAT: Montajcý koruma donanýmlarýný yasal
düzenlemelerin gerektirdiði gibi monte etmelidir.

400

6
 x 100 = % 1.5Voltaj düzensizliði yüzdesi =

Güç Baðlantýlarýnýn Cihaza Girmesi

Ön paneldeki kapaðý kesip çýkarýlan deliklere hava sýzdýrmaz
kablo borularýný monte edin.

Tüm kablolarý bu borudan geçirerek kontrol kutusundaki terminal
bloðuna yönlendirin.

Güç beslemesi için bakýr, bakýr-karýþýmlý alüminyum ya da
alüminyum kablo kullanýn.

NOT: Termostat kablosu herhangi bir 230 V ya da 400 V kablodan
yalýtýlmalýdýr.

Ýþletmeye Almadan Önce Yapýlmasý Gereken Kontroller / Önlemler

- Tüm elektrik baðlantýlarýnýn yeterince sýký olduðundan emin
olun.

- Cihazýn terazisinde olduðundan ve iyi desteklendiðinden emin
olun.

- Montaj sýrasýnda bir hasar oluþma ihtimaline karþý kanalýn
durumunu kontrol edin.

- Hava filtresi temiz ve yerinde olmalýdýr.
- Tüm paneller yerinde ve vidalarý sýkýlý olmalýdýr.
- Cihazýn etrafýnda servis ve bakým için yeterince alan býrakýlmýþ

olduðundan emin olun.
- Drenaj baðlantýlarýný kontrol edin.
- Soðutucu kaçaðý olmadýðýndan emin olun.
- Elektrik güç kaynaðýnýn cihazýn etiketindekilerle ayný

olduðunu doðrulayýn.
- Kompresörün titreþim emici  yaylarýn üzerinde serbest

olduðundan emin olun.

UYARI: Kompresörler titreþim emicilerin üzerine ko-
nur. Yerleþim destek somunlarýný gevþetmeyin ya da
çýkarmayýn.

   -    Fanýn iyi biçimde döndüðünü kontrol edin.



23

Sistem þarjýnýn kontrolü için aþaðýdaki iþlemler yapýlýr:
Cihazý soðutma moduna getirin.
Cihaz, doymuþ yoðuþma sýcaklýðý 52 ve 54 ºC'da tam yükle bir
süre çalýþtýrýldýðýnda gözetleme camýnda hava kabarcýklarýnýn
gözükmediðinden emin olun. Eðer gerekiyorsa bu yoðuþma
sýcaklýðýný elde etmek için bataryanýn yüzeyinin bir kýsmýný
kapatýn.

UYARI: 48 AZ üniteleri tam olarak soðutucu ile doldurulmuþ olarak
teslim edilir (Bkz. Fiziksel Veri Tablosu).

SOÐUTUCU ÞARJININ KONTROLÜ

UYARI: 48 AZ cihazlarýndan gerekli verimi almak için, sývý
soðutucu genleþme vanasýna girerken aþýrý soðutma en az 8 ºK
olmak zorundadýr.
48 AZ üniteleri soðutucu kullanýrlar. Burada, sizi bilgilendirmek
için, hava koþullandýrma ve soðutma sistemlerinin tasarýmý,
montajý, iþletimi ve bakýmý ile ilgili resmi yayýnlardan ve hava
koþullandýrma ve soðutma endüstrisinin onayladýðý eðitimlerden
alýntýlar yapýlmýþtýr.

-

-

-

-

Ýlkeler
Soðutma devresi uzmanlar tarafýndan muntazaman incelenmeli ve
montajý özenle  yapýlmalýdýr. Yapýlan iþlemler eðitilmiþ uzmanlar
tarafýndan izlenmeli ve kontrol edilmelidir. Atmosfere olabilecek
kaçaklarý azaltmak için, soðutucu ve yaðlama yaðý, kaçaklarý ve
kullanýlan malzeme kayýplarýný azaltan yöntemler kullanýlarak trans-
fer edilmelidir.

- Kaçaklar anýnda giderilmelidir.
- Tüm üniteler, emiþ ve sývý hatlarý üzerinde soðutucu geri

kazaným vanalarýnýn baðlantýsýna olanak saðlayacak
þekilde donatýlmýþtýr.

- Eðer basýnç gazý toplamak için  çok düþük ise, ihtiyaca
uygun soðutucu toplama cihazý mutlaka kullanýlmalýdýr.

- Kompresör yaðlama yaðý soðutucu içerebilir. Bakým
sýrasýnda sistemden boþaltýlan yað mutlaka dikkatli bir
biçimde toplanmalý ve buna göre saklanmalýdýr.

- Soðutucu basýnç altýnda asla atmosfere býrakýlmamalýdýr.
- Eðer soðutma devresi açýlýrsa ve çalýþma bir gün

sürecekse tüm açýklýklar týkanmalý ya da daha uzun süren
çalýþmalarda devre nitrojen ile doldurulmalýdýr.

Kýsaltmalar
1 Çið noktasýnda doymuþ yoðuþma sýcaklýðý
2 Kaynama noktasýnda doymuþ sývý sýcaklýðý
3 Sývý soðutucu sýcaklýðý
4 Çið noktasýnda doyma eðrisi
5 Kaynama noktasýnda doyma eðrisi
6 Ýzotermler
7 Zahiri aþýrý soðutma (1-3)
8 Gerçek aþýrý soðutma (2-3)
L Sývý
L+V Sývý+buhar
V Buhar

Bu azeotropik olmayan soðutucu karýþýmý %23 R-32, %25 R-125
ve %52 R-134a’dan oluþur ve azeotropik soðutuculardaki gibi, hal
deðiþimi sýrasýnda sývý/buhar karýþýmý sýcaklýðýnýn sabit olmamasý
özelliði ile tanýmlanýr. Tüm kontrollerde basýnç testleri yapýlmalý
ve karþýlýk gelen doymuþ sýcaklýklarý belirlemek için uygun basýnç/
sýcaklýk oran tablolarý kullanýlmalýdýr (doymuþ kaynama noktasý
eðrisi ya da doymuþ çið noktasý eðrisi).
R-407c þarj edilen üniteler için kaçak tesbiti özellikle önemlidir.
Kaçaðýn sývý ya da buhar halinde olup olmadýðýna baðlý olarak,
kalan sývýdaki bileþenlerin oraný deðiþir.
NOT: Kaçak kontrolleri düzenli olarak yapýlmalý ve herhangi þekilde
bulunduðunda hemen onarýlmalýdýr.

UYARI: 48 AZ üniteleri sývý HFC-407C soðutucu ile þarj edilmiþtir.

SIVI SOÐUTUCUNUN YENÝDEN ÞARJI

DÜÞÜK ÞARJ
Eðer sistemde yeterince soðutucu yoksa, soðutma modunda nem
gözetleme camýnda gaz kabarcýklarý ile oluþur.
Eðer düþük þarj önemli miktarda ise,nem gözetleme camýnda büyük
kabarcýklar gözlenir ve emme basýncý düþer. Ayný zamanda
kompresör emme süper ýsýsý (super heat)yüksektir. Kaçak
onarýldýktan sonra sistem yeniden þarj edilmelidir.
Kaçaðý bulun ve sistemi soðutucu yeniden kazaným ünitesi ile
tamamen boþaltýn. Onarýmý gerçekleþtirin, kaçak testi yapýn ve
sisteme yeniden þarj yapýn.
UYARI: Kaçak onarýldýktan sonra, devre, cihazýn etiketinde belirtilen
maksimum düþük iþletme basýncýný aþýlmaksýzýn, mutlaka test
edilmelidir.
Soðutucu mutlaka sývý halde sývý hattýna þarj edilmelidir.
Soðutucu silindiri mutlaka en az ilk þarjýn %10'nunu içermelidir.
Her devre için gerekli soðutucu miktarý için cihaz etiketinde belirtilen
verilere baþvurunuz.

Bu koþullar altýnda zahiri aþýrý soðutma (apparent
subcooling), doymuþ yoðuþma sýcaklýðý ( 1- doymuþ çið
noktasý eðrisi) ile sývý soðutucu sýcaklýðý (3) noktasý
arasýndaki farka eþittir ve genleþme cihazýnýn önünde
sýcaklýk farký 8 -10 ºC arasýnda olmalýdýr. Bu, ünitenin
tipine baðlý olarak, kondenser çýkýþýnda gerçek aþýrý
soðutmanýn (actual subcooling) 3 ve 5 ºK sýcaklýðýna karþý
gelir.
Gerçek aþýrý soðutma, doymuþ sývý sýcaklýðý ( 2- doymuþ
kaynama noktasý eðrisi) ile genleþme vanasý öncesi sývý
soðutucu sýcaklýðý (3) farkýna eþittir.
Soðutucu eklemek ve sývý soðutucunun basýncýný
bulmak için, sývý hattýnýn üstündeki basýnç tapasýný kullanýn.

Eðer aþýrý soðutma deðeri doðru deðilse, yani, belirtilen
deðerden düþük ise, ünite üzerinde orjinal gaz karýþýmý
barýndýrmadýðýndan mutlaka kaçak testi yapýlmalýdýr.
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Bar

1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,0

10,25

-28,55
-25,66
-23,01
-20,57
-18,28
-16,14
-14,12
-12,21
-10,40
-8,67
-7,01
-5,43
-3,90
-2,44
-1,02
0,34
1,66
2,94
4,19
5,40
6,57
7,71
8,83
9,92

10,98
12,02
13,03
14,02
14,99
15,94
16,88
17,79
18,69
19,57
20,43
21,28
22,12
22,94

-21,72
-18,88
-16,29
-13,88
-11,65
-9,55
-7,57
-5,70
-3,93
-2,23
-0,61
0,93
2,42
3,85
5,23
6,57
7,86
9,11

10,33
11,50
12,65
13,76
14,85
15,91
16,94
17,95
18,94
19,90
20,85
21,77
22,68
23,57
24,44
25,29
26,13
26,96
27,77
28,56

10,50
10,75
11,00
11,25
11,50
11,75
12,00
12,25
12,50
12,75
13,00
13,25
13,50
13,75
14,00
14,25
14,50
14,75
15,00
15,25
15,50
15,75
16,00
16,25
16,50
16,75
17,00
17,25
17,50
17,75
18,00
18,25
18,50
18,75
19,00
19,25
19,50
19,75

Doymuþ Kaynama
Noktasý Sýcaklýðý

Doymuþ Çið
Noktasý Sýcaklýðý

23,74
24,54
25,32
26,09
26,85
27,60
28,34
29,06
29,78
30,49
31,18
31,87
32,55
33,22
33,89
34,54
35,19
35,83
36,46
37,08
37,70
38,31
38,92
39,52
40,11
40,69
41,27
41,85
42,41
42,98
43,53
44,09
44,63
45,17
45,71
46,24
46,77
47,29

29,35
30,12
30,87
31,62
32,35
33,08
33,79
34,50
35,19
35,87
36,55
37,21
37,87
38,51
39,16
39,79
40,41
41,03
41,64
42,24
42,84
43,42
44,01
44,58
45,15
45,71
46,27
46,82
47,37
47,91
48,44
48,97
49,50
50,02
50,53
51,04
51,55
52,05

20,00
20,25
20,50
20,75
21,00
21,25
21,50
21,75
22,00
22,25
22,50
22,75
23,00
23,25
23,50
23,75
24,00
24,25
24,50
24,75
25,00
25,25
25,50
25,75
26,00
26,25
26,50
26,75
27,00
27,25
27,50
27,75
28,00
28,25
28,50
28,75
29,00
29,25

47,81
48,32
48,83
49,34
49,84
50,34
50,83
51,32
51,80
52,28
52,76
53,24
53,71
54,17
54,64
55,10
55,55
56,01
56,46
56,90
57,35
57,79
58,23
58,66
59,09
59,52
59,95
60,37
60,79
61,21
61,63
62,04
62,45
62,86
63,27
63,67
64,07
64,47

52,55
53,04
53,53
54,01
54,49
54,96
55,43
55,90
56,36
56,82
57,28
57,73
58,18
58,62
59,07
59,50
59,94
60,37
60,80
61,22
61,65
62,07
62,48
62,90
63,31
63,71
64,12
64,52
64,92
65,31
65,71
66,10
66,49
66,87
67,26
67,64
68,02
68,39

Bar Doymuþ Kaynama
Noktasý Sýcaklýðý

Doymuþ Çið
Noktasý Sýcaklýðý

Bar Doymuþ Kaynama
Noktasý Sýcaklýðý

Doymuþ Çið
Noktasý Sýcaklýðý

R407c'NÝN ÖZELLÝKLERÝ
Aþaðýdaki tabloya bakýnýz.
Doymuþ kaynama noktasý sýcaklýklarý (kaynama noktasý eðrisi), doymuþ çið noktasý sýcaklýklarý (çið noktasý eðrisi)

ÝLK ÇALIÞTIRMA (SOÐUTMA)
Ýlk çalýþtýrma iþlemleri sadece eðitimli ve yetkili teknik elemanlarýn
gözetiminde yapýlmalýdýr.

Ýlk Kontroller

Cihazýn çalýþmasý sýrasýnda yüksek ve alçak basýnç
göstergelerinde görünen deðerlerin normal sýnýrlar içinde olduðunu
kontrol edin.

Yüksek basýnç anahtarlarýnýn iyi çalýþtýðýný kontrol etmek için
cihazýn yüksek basýnç koþullarýna getirilmesi yöntemi izlenir. Bu
iþlem aþaðýdaki gibi yapýlýr:

- Yüksek basýnç kapamasý (soðutma devresi): Dýþ ortam hava
giriþini tamamen kapatýn ya da dýþ ortam fan ve motorunun
baðlantýsýný kesin. Cihazýn basýncý 29 bara çýkýnca yüksek
basýnç anahtarýnýn cihazý durdurmasý gerekir.

- Düþük basýnç kapamasý (soðutma devresi): Ýç ortam hava
giriþini kapatýn ya da iç ortam fan ve motorunun baðlantýsýný
kesin. Düþük basýnç göstergesini gözlemleyin. Cihaz basýncý
0,55 bara ulaþýnca, düþük basýnç anahtarýnýn cihazý
durdurmasý gerekir.

Motor ve kompresör tüketimlerinin cihazýn etiketinde verilen
deðerler ile aþaðý yukarý ayný olduðunu kontrol edin.

Tüketim deðerleri Tablo 2‘de de verilmiþtir.
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CÝHAZ KORUMA DONANIMLARININ TANIMI
Cihazda aþaðýdaki kompresör koruma donanýmlarý vardýr:

· 48 AZ 016, 020, 024, 028 için iç koruma.
· 48 AZ 034, 040 için harici koruma.
· Dýþ ortam fan motoru termomanyetik anahtar.
· Ýç ortam fan motoru termomanyetik anahtar.

Yüksek Basýnç Anahtarý
Bu anahtar cihazý aþýrý yoðuþma basýncýna karþý korur.

Yüksek basýnç anahtarý fabrika ayarlýdýr ve ayarý deðiþtirilemez.
Kontrol etmek için “Ýlk Kontroller” bölümüne bakýnýz.

SOÐUTUCU SÝSTEM TANIMI
Soðutucu sistem aþaðýdaki öncelikli elemanlardan oluþur:

- Soðutucu-hava ýsý eþanjörü: Yüksek kaliteli bakýr
borulardan ve iþlenmiþ alüminyum kanatlardan oluþur.

- Soðutucu hatlarý: Tamamen yüksek kaliteli bakýr borudan
yapýlýr.

- Çift- akýþlý genleþme vanasý

- Kompresör : 48 AZ 016, 024, 028’de scroll kompresörler;
48 AZ 020, 50AZ 034, 040’da hermetik kompresörler
kullanýlmaktadýr.

- Filtre kurutucu: (yalnýz soðutmalý üniteler için) ve obus tip
vanalarý.

- Güvenlik elemanlarý: Yüksek, düþük basýnç sensörleri ve
yüksek basýnç anahtarlarý.

- Tüm cihazlar doðru çalýþma için R-407C soðutucu yükü ile
doldurulmuþtur.

KOMPRESÖRÜN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
Kompresörün içinde bir hata oluþtuðu zaman kompresör
mutlaka deðiþtirilmelidir.

Bu deðiþim iþlemi aþaðýdaki gibi yapýlýr:

- Cihazýn elektrik baðlantýsýný kesin.

- Panelleri çýkartýn.

- Soðutma devresinden atmosfere zarar vermeden geri
kazaným ünitesini kullanarak soðutucuyu boþaltýn.

- Kompresörün ve krank ýsýtýcýsýnýn elektrik baðlantýsýný
kesin.

- Hat içindeki diðer parçalara zarar vermeden emiþ ve
basma hatlarýnýn lehimlerini ya da vidalarýný sökün.

- Baðlantýlarý sökün.

- Ýçinde yeterince yað olduðundan emin olduðunuz
kompresörü eskisi ile deðiþtirin.

- Hatlarý lehimleyin ya da vidalayýn.

- Kompresörün elektrik þemasýna uygun biçimde
baðlantýsýný yapýn.

- Kompresörü vakumlayýn.

- Ürün etiketinde belirtilen soðutucu yükünü doldurun.

Not: Bu iþlemler kalifiye teknisyenlerce yapýlmalýdýr.

Alan
(Zone)

Ýç ortam
Maksimum

Dýþ ortam
Maksimum
Minimum

 Kuru
termometre

+ 35 0C

+ 46 0C
- 10  0C

Tablo 4 – Soðutma çalýþmasý

Hava sýcaklýðý

Yaþ
Termometre

+  21 0C

UYARI: Üreticinin onayý alýnmaksýzýn fabrika ayar
deðerlerinin deðiþtirilmesi sonucu cihaz ve insanlar
için tehlikeli durumlar oluþabilir. Bunun sonucu
doðabilecek arýzalar garanti kapsamýnda deðildir.

Tablo 3 – Basýnç Ayarlarý

Çalýþma Sýnýrlarý

Bu cihazlar aþaðýdaki sýnýrlar içinde çalýþmak üzere
tasarlanmýþtýr:

PS (bar)
TS (

0
C) 62

Basýnç anahtarý kesme basýncý (bar)
Test basýncý, ünite kaçak testi (bar)

Min.
-0.9
-20
29
32

Yüksek basýnç
Min.
32
72

Min.
-0.9
-20

Düþük basýnç
Min.
25
62
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GAZLI ISITMA

ÖNEMLÝ: Hatalý montaj, ayarlama, yetkisiz servis veya bakým
cihazda hasara veya çalýþanlarýn yaralanmasýna veya
ölümüne yol açabilir.

Cihaza yapýlan izin verilmemiþ herhangi bir deðiþiklik veya
ayarlama belgelendirmeyi, garanti koþullarýný veya garantiyi
geçersiz kýlar ve ayrýca yasalar ihlal edilmiþ olabilir.

Petrol, diðer yanýcý veya parlayýcý ürünlerin ve benzeri sývýlarýn
cihaza yakýn alanlarda saklanmamasý veya depolanmamasý
gereklidir.

Panelleri söktükten sonra çatýdan düþmemeleri için güvenli
bir yerde saklayýnýz.

GÝRÝÞ

- Gazlý ýsýtma sistemi, sýcak su bataryasý veya elektrikli
ýsýtma opsiyonlarýnýn yerine, çevre dostu bir alternatif
olarak tasarlanmýþtýr. Çatý klimalarý, 48AZ016-028
modellerinde doðal gaz yakmalý, iki ýsýtma kademeli ve
LPG için tek ýsýtma kademeli 3 gaz modüllü
tasarlanmýþtýr. 48AZ034-040 modellerinde ise ayný
modüller seri olarak doðalgaz için 3 kademeli ýsýtma
ve LPG için 2 kademeli ýsýtma olarak tasarlanmýþtýr.

Boru þeklinde, gamzeli gaz ýsý deðiþtiricileri
- Boru þeklinde, gamzeli gaz ýsý deðiþtiricileri en yüksek

verimi saðlayacak þekilde tasarlanmýþtýr. Boru
þeklindeki tasarým, sýcak gazlarýn üfleme havasý
geçiþinde çoklu dolaþýmla ýsýtýlmasýný saðlar. Gamzeli
tasarým, ýsýtma verimini en yükseðe çekmek amacýyla
türbülanslý bir gaz akýþý yaratýr. Kalýnlýðý arttýrýlmýþ
AlumagardTM ýsý deðiþtirici kaplamasý, korozyon
dayanýmý yüksek ve ýsý deðiþtirici ömrünün uzun
olmasýný saðlar.

Modüler Yakýcý Bölümü
- Yakýcý bir seri enjektörleri içerir. Yakýcýlar içerisinde

hazýrlanan gaz-hava karýþýmý, ýsý deðiþtirici borularý için
mükemmel bir yanma saðlar. Direkt ateþlemeli tutuþma
sistemi, pilot alevli sistemlerle kýyaslandýðýnda iþletme
giderlerini düþürür. Alev aktarma tüpü istemediðinden,
kurum veya pilot kirlenmesi problemi oluþmaz.

Cebri Çekiþli Yanma Sistemi
- Baca desteklerinin çirkin görüntüsü kaldýrýlmýþ ve

ýsýtmada rüzgar etkisi cebri çekiþli yanma sistemi
kullanýlarak azaltýlmýþtýr. Cebri fan, sýcak yanmýþ gazý,
en yüksek ýsý transferini saðlayacak þekilde ýsý
deðiþtirici boyunca optimum oranda çeker. Isý deðiþtirici
negatif basýnçta çalýþarak iç ortam üfleme havasýna
yanmýþ gaz kaçaðýný engeller.

Entegre Gaz Ünite Kontrolcüsü
- Tüm ateþleme parçalarý kompakt EGÜK (Entegre Gaz

Ünite Kontrolücüsü) içindedir ve servis imkaný çok
kolaydýr. EGÜK kontrol kartý CE markalý olup, dahili taný
imkaný sunmaktadýr. Ýki ýþýklý göstergesi, görülebilir hata
uyarýsý ve sistem çalýþma durumunu göstererek sorun
giderme iþlemini en basite indirger. Bu ýþýklý hata uyarý
sistemi sayesinde servis elemanýnýn sorun giderme

süresi en aza indiri lmiþ ve servis giderleri
düþürülmüþtür.

Ýlk  çalýþmada, EGÜK kendini kontrol edecektir. Taný
belirleme ýþýklarý, kartýn kendi kendini kontrol modunda
olmasýndan dolayý “kilitli” modu gösterir.

Isýtma talebi geldiðinde çalýþma sýrasý aþaðýdaki gibidir:

- Yanma faný enerjilenir
- Ön-süpürme 15 sn için baþlar
- Yanma alevi 7 sn için baþlar
- Ana gaz vanasý açýlýr
- Ýyonizasyonla alev hissedilir

Eðer alevlenme veya çalýþma esnasýnda bir sorun oluþursa,
kontrol kartý sorunu tespit ederek, hata veya kontrol bilgisini
ýþýklý göstergeler vasýtasýyla gösterecektir.

Þekil 13. Boru þeklinde,
gamzeli gaz ýsý deðiþtiricileri

Þekil 14.  Modüler Yakýcý Bölümü

Þekil 15. Cebri Çekiþli Yanma Sistemi
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Þekil 16. 48 AZ016-028 için baca çýkýþ terminal koruyucusu ve
rüzgar kesici konumu

Þekil 17. 48AZ034-040 için baca çýkýþ terminal koruyucusu ve
rüzgar kesici konumu

ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ ÖN KONTROLLER

NOT: Gaz sistemi üzerinde yapýlacak herhangi bir
çalýþmanýn yetkili personel tarafýndan yapýlmasý zorunludur.
Cihaz bölgesel güvenlik kodlarýna veya kurallarýna göre
monte edilmeli ve montaj alaný iyi havalandýrýlmalýdýr.
Bir cihazý çalýþtýrmadan önce üretici talimatlarýný çok dikkatli
okuyun.
Ürünlerimiz fabrikayý terk etmeden çalýþtýrýlýp, test edilirler.
Gaz tipi, elektrik besleme bilgileri ve cihaz ayarlarý
fabrikada yapýlmýþ ve mühürlenmiþtir ve cihaz etiketinde
gösterilmiþtir.
Bir cihazý iþletmeye almadan önce gaz daðýtým sisteminin
cihazda ayarlanmýþ olan gaz tipi, gaz basýncý, elektrik
beslemesi vb. ile uyumlu olduðunun kontrolü zorunludur.

Cihazýn etrafýndaki geçiþ ve açýklýk alanlarýný kontrol edin
(Þekil 2’ye bakýn)
- Cihazýn etrafýnda bir kiþinin rahatlýkla dolaþabileceðini

kontrol edin
- Gaz modül tarafýnda minimum iki metre açýklýk

býrakýlmasý gereklidir
- Cihaz, yanma hava giriþi ve yanmýþ gaz çýkýþý

engellenmeyecek þekilde yerleþtirilmelidir.

Önemli Not – Bu cihaz, uyarý etiketinde gösterilen gazlarla
çalýþmasý için tasarlanmýþtýr. Cihazlar çift kategor
uygulanabilir ülkeler içindir. (Örneðin çift kategoriler II2H3P,
II2Er3P, II2E3P and II2Hs3P). Doðal gazdan propana veya
tersi çevrim mümkündür. Daha detaylý bilgi almak için Alarko
Carrier ile temasa geçiniz. Alarko Carrier size uygulamanýn
mümkün olup olmadýðýný ve eðer mümkünse dönüþüm için
gerekli dönüþüm kitlerini ve dönüþümü yapmakta kullanýlacak
dönüþüm talimatlarýný saðlayacaktýr.

UYARI: Sadece üreticinin orijinal parçalarý kullanýlmalýdýr.
Orijinal olmayan parça kullanýmý garanti þartlarýnýn sona
ermesi ve bu uygulama ile ilgili belgelendirmenin geçersiz
olmasýna yol açacaktýr.

Herhangi bir gaz dönüþüm iþlemi yetkili ve eðitimli servis
personeli tarafýndan yapýlmalýdýr.
Cihazýn, gaz dönüþüm prosedürüne göre doðru ve güvenli
çalýþmasýný temin etmek yetkil i ve eðitimli kiþinin
sorumluluðu altýndadýr.
Gaz dönüþüm klavuzuna göre dönüþümü yapýlan cihazlarýn
mutlaka yeniden iþletmeye alma kontrolleri ve iþlemlerinin
yapýlmasý gereklidir.

Gaz Baðlantýsý

- Gaz yakýcýlý çatý klimalarý doðal gaz (G20) / (G25) /
(G25.1) veya propan gazla (G31) çalýþabilecek þekilde
tasarlanmýþtýr.

- Çatý klimasý gaz yakýcý bölümüne yapýlacak gaz
baðlantýsý bölgesel güvenlik kodlarý ve kurallarýna
uygun olmalýdýr.

- Her durumda çatý klimasýna baðlanacak olan gaz hattý
boru çapý, çatý klimasýnýn gaz hattý boru çapýndan küçük
olmamalýdýr.

- Gaz hattýnýn cihaza baðlanmasýndan önce bir kesme
vanasý montaj edilmesi ZORUNLUDUR. Kesme vanasý
cihaza mümkün olduðunca yakýn ve ana gaz giriþ
besleme borusuna yerleþtirilmelidir. Güvenlik ve eriþim
için

kesme vanasý gaz yakýcý kompartýmanýn içerisine
yerleþtirilmemelidir.

- Gaz servis hattýnýn bir filtre içerdiðinden ve iþletmeye
almadan önce uygulamacýnýn gerekli olan testleri ve
temizliði yaptýðýndan emin olun.

- Gaz servis borularý hiç bir þekilde üfleme veya emiþ
kanalýnýn içerisinden geçmemelidir.

- Besleme hattý boru ölçüsü: Diþi baðlantý: ISO 7 Rp ¾”

Çalýþma Sýnýrlarý

- Hava çalýþma sýnýrlarý minimum ve maksimum deðerleri
fan performans tablolarýnda verilmiþtir.

- Minimum izin verilen dýþ hava çalýþma sýcaklýðý
–15oC’dir.

- Maksimum izin verilen dýþ hava çalýþma sýcaklýðý
60oC’dir.

Baca çýkýþ terminal koruyucusu ve rüzgar kesiciyi monte
edin

Baca çýkýþ terminal koruyucusu ve rüzgar kesici güvenliði için
kontrol kutusu içerisinde gönderilmektedir. Baca çýkýþ
terminalini monte etmek için Þekil 16’ya bakýnýz. Rüzgar kesici
baca çýkýþ terminal koruyucudan sonra monte edilecektir.
40AZ034-040 için, Þekil 17’de gösterildiði gibi, iki adet baca
çýkýþ terminal koruyucusu ve rüzgar kesici vardýr.
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ÝÞLETMEYE ALMA

Gaz yakýcýnýn çalýþtýrýlmasýndan önce yapýlmasý gerekli
kontroller

Not – Gaz vanasý kompartýmanýna ulaþým sadece iþletmeye
alma kontrolleri için gereklidir. Bu cihazla birlikte gönderilen
özel anahtarla yapýlmalýdýr. Herhangi bir iþlemden sonra bu
anahtar izinsiz veya yetkisiz müdahalelerin önüne geçmek
için kullanýcýya verilmemelidir.

Ýþletmeye alma esnasýnda gerekli olan ekipmanlar

-  0 ile 3500 Pa (0-350 mbar) aralýðýnda hassas ölçüm
   yapabilen manometre: 0.1% göstergeli
-  Esnek pvc veya benzer boru
-  Uygun gaz kaçak denetleme sývýsý
-  8 mm somun anahtarý
-  3.5 mm tornavida

Aþaðýdaki tavsiyeler özel olarak gaz çalýþmasý için verilmiþtir:

1. Cihazla birlikte kullanýlacak olan gazýn tipini kontrol
edin.

2. Cihazýn gaz giriþine bir kesme vanasýnýn takýldýðýný
kontrol edin.

3. Cihazýn elektrik ana beslemesini kesin ve gaz
beslemesini de kesme vanasýndan kapatýn.

4. Ölçümleme dahil tüm gaz servis montajý kontrol
edilmeli, sýzdýrmazlýðý ve gaz temizliði tahsis

edilmiþ isteklere göre test edilmelidir.

Not – Gaz yakýcý boru hattý sýzdýrmazlýðý cihaz fabrikayý terk
etmeden önce kontrol edilmiþtir. Ancak montaj esnasýnda
baðlantýlarda gevþeme oluþabilir. Cihazýn borularýný uygun
bir gaz kaçak solüsyonu ile kontrol edin. Bu iþlem esnasýnda
herhangi bir kaçak tespit edilirse, mutlaka bu kaçak
giderilmelidir.

UYARI: Gaz kaçaðýný kontrol etmek için asla alev
kullanmayýnýz.

5. Gaz tedarik basýncýný kontrol etmek için basýnç test
cihazýný gaz vanasýnýn giriþ tarafýnda bulunan gaz
basýncý test noktasýna baðlayýnýz. Vidayý gevþetin ama
sökmeyin ve uygun bir ölçüm cihazýný test noktasýna
baðlayýn.

6. Gaz ve elektrik beslemesini açýn.
7. Gaz giriþ basýncýnýn en az cihaz veri etiketinde belirtilen

deðerde olduðunu kontrol edin (örneðin 2H -G20 – 20
mbar)

8. Cihazý Prodialog Plus üzerinden çalýþabileceði en
yüksek deðerde çalýþtýrýn: ilk çalýþtýrmada PRO-DIA
LOG PLUS KONTROL  AYARLAMASI prosedürleri
bölümüne bakýn. Ayar sýcaklýk deðerini (oda sýcaklýðý
ayar noktasý sýcaklýðý) varolan oda sýcaklýk deðerinden
daha yüksek bir deðere ayarlayýn.

9. Gaz giriþ basýncýnýn, cihazýn gaz bilgileri etiketinde

gösterilen deðerde olduðunu tekrar kontrol edin. Eðer
giriþ basýncý istenilen deðerde deðilse, gaz boru hattýnýn
uygunluðunu kontrol edin veya gaz saðlayýcý þirket ile
temasa geçin.

10. Cihazý kapatýn. Basýnç ölçeri sökün ve gevþettiðiniz
vidayý tekrar sýkýn. Uygun bir kaçak test solüsyonu
kullanarak ölçüm noktasýnda kaçak kontrolü yapýn.

11. Cihazýn yakýcý basýnçlarýný ölçmek için gaz vanasýnýn
çýkýþ tarafýndaki yakýcý gaz basýnç ölçüm noktasýný
kullanýn. Test noktasýndaki vidayý gevþetin ama
sökmeyin ve uygun bir basýnç ölçüm ekipmaný baðlayýn.

12. Cihazýn gaz vana(larý) fabrikada etiketinde gösterilen
deðere göre uygun olarak ayarlanmýþ ve mühürlenmiþtir
ve sahada herhangi ayarlama yapmaya yoktur. G25 veya
G25.1 doðal gazlarý kullanmaktan dolayý, eðer herhangi
bir ayar deðiþikliði gerekiyorsa, aþaðýdaki  prosedürü
takip edin.

13. 8. maddede belirtildiði þekilde cihazý tekrar çalýþtýrýn.
Saðlanan gaz için verilen en yüksek yakýcý basýnç
deðerini kontrol edin. Eðer maksimum deðer için
herhangi bir ayarlama gerekiyorsa, GAZ VANASI
ÜZERÝNDE DÜÞÜK-YÜKSEK KAPASÝTE AYARI
bölümüne bakýn.

14. Minimum yakýcý basýncýný kontrol etmek için, iki kademe
bobini üzerindeki alçak voltaj uçlarýndan birini sökün. Eðer
minimum basýnç için herhangi bir ayarlama gerekiyorsa,
GAZ VANASI ÜZERÝNDE DÜÞÜK-YÜKSEK KAPASÝTE
AYARI bölümüne bakýn.

Önemli Not – Gaz vanasý ayarý üzerinde yapýlacak
herhangi bir deðiþiklikte, koruyucu kapaðýn tekrar
mühürlenmesi gerekmektedir. Þekil 18’de gösterildiði gibi
uzun ömürlü bir boyadan nokta yapmak uygun bir
yöntemdir.

15. Cihaz yakýcý basýncýnýn kontrolünün tamamlanmasýndan
sonra, ölçüm ekipmanlarýný sökün ve gevþettiðiniz basýnç
ölçüm vidasýný tekrar sýkýn. Uygun bir kaçak  test solüsyon
kullanarak ölçüm noktasýnda kaçak  kontrolü yapýn.

16. Montaj sahasýný terk etmeden önce cihazýn güvenli ve
verimli yanmayý saðladýðýný müþterinize gösterin.
Kullanýcý kitabýný ne þekilde kullanmasý gerektiðini
gösterdikten sonra bu montaj kitapçýðýný da
müþterinizde býrakýn ve ileriki uygulamalarda
kullanýlmak üzere güvenli bir yerde saklamasýný salýk
verin.  Müþterinize güvenli ve verimli bir çalýþmanýn
cihaza düzenli olarak servis verilmesiyle
saðlanabileceðini tavsiye edin. Gaz çevriminin en az
yýlda bir kere gözden geçirilmesi tavsiye edilir.
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GAZ VANASI ÜZERÝNDE DÜÞÜK-YÜKSEK
KAPASÝTE AYARI

ÖNEMLÝ

Cihazýn yakýcý basýncý fabrika ayarlý ve mühürlüdür ve son
yükleme noktasýndaki ülkeye göre ayarlanmýþtýr.

Gaz yakýcýnýn ateþlenmesinden sonra giriþ basýncýnýn
uygunluðunu kontrol edin. Eðer giriþ basýncý belirtilen
deðerde deðilse, cihazýn giriþ basýncýný 20.0 mbar (G20)
veya (G25) veya (G25.1) için 25.0 mbar  veya propan (G31)
için 37.0 veya 50.0 mbar deðerlerine ayarlayýn.
- Herhangi bir ayarlama iþlemine baþlamadan önce

gaz vanasý üzerindeki basýnç ölçüm noktasýna
bir manometre baðlayýn.
- Kapaðý gösterildiði þekilde çýkarýn (Þekil 18a).
- Maksimum yüksek basýnç ayarlanmalýdýr ki, sonra

minimum düþük oran ayarý yapýlabilsin.Maksimum
ayarda yapýlan herhangi bir deðiþlik minimum ayarý
etkiler.

- Maksimum veya minimum basýncý etikette veya Tablo
5’de belirtilen deðerlerin dýþýnda ayarlamayýn.

Maksimum Basýncý Ayarlama

- Ýki kademe bobinini enerjilendirin, basýnç
ölçerde bir deðer ölçülene kadar gaz kontrolünü
çalýþtýrýn.

- 8mm. kurbaðacýk kullanarak ayarlama vidasýný
maksimum basýncý arttýrmak için saat yönünde,
azaltmak için saatin ters yönünde çevirerek istenilen
basýnç deðeri elde edilene kadar döndürün.

- Maksimum basýncý bir kaç defa kontrol edin.

Minimum Basýncý Ayarlama

- Ýki kademe bobininin enerji baðlantýsýný kesin.
- Basýnç ölçerde bir deðer ölçülene kadar gaz kontrolünü

çalýþtýrýn.
- 3,5 mm. tornavida kullanarak ayarlama vidasýný mini

mum basýncý arttýrmak için saat yönünde, azaltmak için
saatin ters yönünde çevirerek istenilen basýnç deðeri
elde edilene kadar döndürün.

- Minimum basýncý bir kaç defa kontrol edin.
- Herhangi bir ayarlamaya baþlamadan önce yakýcý basýnç

test noktasýna bir manometre baðlayýn.

Kategori 
Tedarik 
Basýncý 
(m bar) 

Düþük  
Kapasite  

(m bar) 

Yüksek  
Kapasite  

(m bar) 

G20 20.0 +/-1 2.8 +/-0.2 5.8 +/-0.2 
G25 25.0 +/-1 4.2 +/-0.2 8.5 +/-0.2 
G25 .1 25.0 +/-1 4.8 +/-0.2 9.5 +/-0.2 

G31 37.0/ 50.0 +/-1.9 25.5 +/-0.5 25.5 +/-0.5 
 

Tablo 5 - Her bir gaz tipi basýnç ayar tablosu

A Kapak
B Maksimum basýnç ayarlama vidasý
C Minimum basýnç ayarlama vidasý
D 6.3 mm AMP terminali
E Toprak terminali
F M5 basýnç geribesleme baðlantýsý (kullanýlmýyor)

Þekil 18. Gaz vanasý ayarlama detayý

Þekil 18a.
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GAZ DÖNÜÞÜM TALÝMATI

UYARI: Sadece üreticinin orijinal parçalarý
kullanýlmalýdýr. Orijinal olmayan parça kullanýmý garanti
þartlarýnýn sona ermesi ve bu uygulama ile ilgili
belgelendirmenin geçsiz olmasýna yol açacaktýr.

Herhangi bir gaz dönüþüm iþlemi yetkili ve eðitimli servis
personeli tarafýndan yapýlmalýdýr.
Cihazýn, gaz dönüþüm prosedürüne göre doðru ve
güvenli çalýþmasýný temin etmek yetkili ve eðitimli
kiþinin sorumluluðu altýndadýr.
Gaz dönüþüm klavuzuna göre dönüþümü yapýlan
cihazlarýn mutlaka yeniden iþletmeye alma kontrolleri
ve iþlemleri bu talimatlara göre yapýlmalýdýr.

Doðal gazdan propana dönüþümde veya propandan
doðalgaza dönüþümde doðru dönüþüm kitini kullanmak
gerekir. Aþaðýdaki listeye bakarak doðru kitin temin
edildiðini kontrol edin.

Propan Kiti A (Parça No: 57080020710) 48AZ016150
modeli için – 1.90 mm çapýnda 5 adet enjektör ve gaz
tip gösterim etiketinin deðiþimi için yeni gösterim etiketi.

Propan Kiti B (Parça No: 57080020720) 48AZ016160
/ 48AZ020160 / 48AZ024160 / 48AZ028160 modelleri
için – 1.90 mm çapýnda 6 adet enjektör ve gaz tip
gösterim etiketinin deðiþimi için yeni gösterim etiketi.

Propan Kiti C (Parça No: 57080020730) 48AZ020170
/ 48AZ024170 / 48AZ028170 modelleri için – 1.90
mm çapýnda 7 adet enjektör ve gaz tip gösterim
etiketinin deðiþimi için yeni gösterim etiketi.

Propan Kiti D (Parça No: 57080020740) 48AZ034255
/ 48AZ040255 modelleri için – 1.90 mm çapýnda 10
adet enjektör ve gaz tip gösterim etiketinin deðiþimi
için yeni gösterim etiketi.

Propan Kiti E (Parça No: 57080020750) 48AZ034266
/ 48AZ040266 modelleri için – 1.90 mm çapýnda 12
adet enjektör ve gaz tip gösterim etiketinin deðiþimi
için yeni gösterim etiketi.

Propan Kiti F (Parça No: 57080020760) 48AZ034277
/ 48AZ040277 modelleri için – 1.90 mm çapýnda 14
adet enjektör ve gaz tip gösterim etiketinin deðiþimi
için yeni gösterim etiketi.

Doðal Gaz Kiti A (Parça No: 57080020711) –
48AZ016150 için – 3.26 mm çapýnda 5 adet enjektör
ve gaz tip gösterim etiketinin deðiþimi için yeni gösterim
etiketi.

Doðal Gaz Kiti B (Parça No: 57080020721) 48AZ016160
/ 48AZ020160 / 48AZ024160 / 48AZ028160 modelleri
için – 3.45 mm çapýnda 6 adet enjektör ve gaz tip gösterim
etiketinin deðiþimi için yeni gösterim etiketi.

Doðal Gaz Kiti C (Parça No: 57080020731) 48AZ020170
/ 48AZ024170 / 48AZ028170 modelleri için – 3.45 mm
çapýnda 7 adet enjektör ve gaz tip gösterim etiketinin
deðiþimi için yeni gösterim etiketi.

Doðal Gaz Kiti D (Parça No: 57080020741) 48AZ034255
/ 48AZ040255 modelleri için – 3.26 mm çapýnda 10 adet
enjektör ve gaz tip gösterim etiketinin deðiþimi için yeni
gösterim etiketi.

Doðal Gaz Kiti E (Parça No: 57080020751) 48AZ034266
/ 48AZ040266 modelleri için – 3.45 mm çapýnda 12 adet
enjektör ve gaz tip gösterim etiketinin deðiþimi için yeni
gösterim etiketi.

Doðal Gaz Kiti F (Parça No: 57080020761) 48AZ034277
/ 48AZ040277 modelleri için – 3.45 mm çapýnda 14 adet
enjektör ve gaz tip gösterim etiketinin deðiþimi için yeni
gösterim etiketi.
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1. Cihazýn ana elektrik beslemesini kesin ve gaz
beslemesini kesme vanasýný kullanarak kapatýn.

2. Bölüm paneli üzerinde konuþlu duman çýkýþ terminal
koruyucusu(larý) ve rüzgar kesici(leri) sökün.

3. Yakýcý bölümüne ulaþmak için bölüm panelini sökün.
4. Doðal gaz için 4 nolu yakýcý üzerinde ve propan için 3

nolu yakýcý üzerinde konuþlu alev geri dönüþ anahtarýný
2 vidasýný sökerek çýkarýn.

5. Enjektörlere ulaþmak için her bir baðýmsýz yakýcý
tüpünü sökün. Yerine geri takarken bu parçalarýn doðru
yerleþtirildiðinden emin olun.

6. 14 mm kurbaðaçýk kullanarak enjektörleri sökün.
7. Eski enjektörleri yeni enjektörlerle deðiþtirin ve

sýkýþtýðýndan emin olan kadar sýkýn.
8. Yakýcýlarý tekrar yerine takýn ve alev geri dönüþ

anahtarýný propan gazý için 3 nolu yakýcý ve doðalgaz
için 4 nolu yakýcý üzerine vidalarýný kullanarak
sabitleyin. Þekil 19’da alev geri dönüþ anahtarýnýn
propan dönüþümü için yeni yerleþimi gösterilmektedir.

9. Bölüm kapaðýný ve konuþlu duman çýkýþ terminal
koruyucusu(larý) ve rüzgar kesici(leri) yerine takýn.
Contalarýn sýzdýrmazlýðýndan emin olun. Eðer
gerekiyorsa yenisi ile deðiþtirin.

10.Ýþletmeye alma, montaj ve bakým klavuzundaki
ÝÞLETMEYE ALMA alma bölümüne göre iþletmeye
alýn.

Þekil 19. Propan dönüþümü için alev geri dönüþ anahtarýnýn yer deðiþimi
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GAZ YANMA DÜZENÝ
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SERVÝS VE BAKIM

Cihaz üzerinde herhangi bir servis veya bakým iþlemine
baþlamadan önce cihazýn ana güç beslemesini kesin.

Nemli ortamlarda cihazýn özellikle kontrol kutusuna su
girmemesine özen gösterilmelidir.

Elektrik çarpmalarý yaralanmalara yol açabilir.

Önemli Not: Servis veya bakým iþlemleri esnasýnda, ilgili
parçalar açýkça arýzalý veya hasarlý ise deðiþtirilmeleri
gereklidir. Sadece yedek parça listesinde belirtilen orijinal
parçalar kullanýlmalýdýr. Orijinal olmayan parça kullanýmý
garanti þartlarýnýn sona ermesi ve bu uygulama ile ilgili
belgelendirmenin geçersiz olmasýna yol açacaktýr.

Cihaz üzerinde gerçekleþtirlen herhangi bir servis veya
bakým iþlemi sonrasý veya parça deðiþiminde bu kitapçýðýn
montaj kýsmýnda belirtilen esaslara uygun olarak cihazýn
tekrar iþletmeye alma kontrollerinin yapýlmasý gereklidir.

Temizleme – Soðutma ve ýsýtma sezonlarýnýn baþýnda
ve çalýþma þartlarýnýn ihtiyacýna göre cihazý gözden
geçirin. Cihazýn içerisine eriþmek için cihazýn etrafýndaki
sökülebilen panelleri sökün.

ANA YAKICI – Her ýsýtma sezonuna baþlamadan önce
cihazý korozyon veya diðer sebeplerden oluþabilecek
bozulma veya blokaj arýzalarý ihtimallerine karþý gözden
geçirin. Ana yakýcýyý kontrol edin. Sayfa 35’teki ana yakýcý
bölümüne bakýn.

BACA GAZI ÇIKIÞ YOLLARI – Baca gazý toplama kutusu
ve ýsý deðiþtirici hücreleri, ýsý deðiþtirici bölüm kapaðýnýn,
baca gazý kutusu kapaðýnýn ve ana yakýcý kapaðýnýn
sökülmesiyle gözlemlenebilir. (Bkz. Þekil 23) Ana
yakýcýnýn bakým aralýðý için sayfa 35’teki ANA YAKICI
bölümüne bakýn. Eðer ýsý deðiþtiricide temizlik
gerekiyorsa, seramik perdeleri çýkararak ýsý deðiþtiriciyi
tel fýrça ile temizleyiniz.

Seramik perdeler hassas olduðu için dikkatli olunuz.
Koruyucu klipsi yerine takarken, klipsin üzerinde bulunan
metal uzantý telini seramik perdenin içine doðru uzanacak
þekilde yerleþtiriniz (Bknz. Þekil 20).

NOT: Isý deðiþtiricinin her bir üst borusu için bir perde ve
klips vardýr.

YANMIÞ GAZ FANI – Verimli yanma elde etmek için
düzenli olarak temizleyiniz. Her sonbaharda ve ýsýtma
sezonunda düzenli olarak yanma fanýný kontrol ediniz.
Ýlk ýsýtma sezonunda, yanma fanýný aylýk olarak, uygun
temizleme aralýðýný belirlemek üzere gözlemleyiniz.
Yanma fanýný gözlemleyebilmek için ýsý deðiþtirici bölüm
panelini sökün. Faný bir ýþýk vasýtasýyla gözlemleyiniz. Eðer
temizlenmesi gerekiyorsa, motorun ve çarkýnýn yanmýþ gaz

hücresinin üzerine monte edilmesini saðlayan vidalarý
sökerek, motoru ve faný sökün (Þekil 21). Motor ve faný yukarý
kayarak fan yuvasndan çýkacaktýr. Faný motor þaftýndan
çýkararak deterjan veya çözücü ile temizleyin. Motor ve çarkýný
yerine takýn.

48AZ034-040 serisi çatý klimalarý için, birbirinin ayný seri
olarak çalýþan iki modül vardýr ve gazlý ýsýtma bölümündeki
her parça diðer serinin iki katýdýr.

Þekil 21. 48AZ016-020 için gazlý ýsýtma bölümü

Þekil 20. Isý deðiþtirici perde ve klipslerini sökme
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SICAKLIK SINIR ANAHTARLARI

48 AZ016-028 cihazlarý için manuel olarak resetlenebilir, bir sýnýr anahtarý (SA) ve bir yüksek sýnýr anahtarý (YSA)
mevcuttur ve 48 AZ034-040 için iki sýnýr anahtarý (SA1, SA2) ve iki yüksek sýnýr anahtarý (YSA1, YSA2) mevcuttur.

Þekil 22. Sýcaklýk sýnýr anahtarlarý
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ANA YAKICI

Ana  yakýcý – Tüm uygulamalar için ana yakýcýlar fabrikada
ayarlanmýþtýr  ve herhangi bir ayar gerektirmemektedir.

Ana Yakýcýnýn Sökülmesi

1. Ana gaz hattýndaki kesme vanasýný (sahada temin) kapatýn.
2. Cihazýn ana elektrik beslemesini kesin.
3. Kontrol kutusu eriþim panelini açýn, yakýcý bölümü ve orta

bölümdeki kapaklarý sökün.
4. Gaz vanasý giriþindeki gaz baðlantýsýný sökün.
5. Gaz vanasýna baðlý kablolarý sökün
6. Alev geri dönme anahtarýndaki kablolarý sökün.
7. Gaz Yakýcý Kontrol kartýndaki sensör ve tutuþturucu kablolarýný

sökün.

8. Ana tavaya manifold desteðini saðlayan 2 vidayý sökün
9. Yakýcý destek sacýný, giriþ levhasýna baðlayan 2 vidayý sökün.
10. Yakýcý cihazdan çýkarýn.

Temizleme ve Ayar

1. Yukarýda Ana Yakýcý Sökülmesi bölümünde tanýmlandýðý gibi yakýcý
sacýný çýkarýn.

2. Yakýcýlarý inceleyin ve eðer kirlilerse, yakýcýlarý sacýndan sökün.
3. Yumuþak bir fýrça kullanarak yakýcý ve eðer gerekliyse gaz yolunu

temizleyin.
4. Kývýlcým atlama aralýðýný ayarlayýn.
5. Yakýcýlarý oturma sacý üzerine tekrar monte edin.
6. Yakýcý sacýný yukarýda tanýmlandýðý gibi tekrar yerine monte edin.

Þekil 23. Ana Yakýcý Detayý
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ENTEGRE GAZ KONTROLCÜSÜ

Tüm ateþleme parçalarý kompakt EGK içerisine dahil
edilmiþtir. Eriþimi ile servis verilmesi son derece kolaydýr. Ýlk
çalýþmada EGK kendi kendini kontrol eder.
Gösterge LED’leri kendi kendini kontrolden veya karta olan
hatalý kablolamadan dolayý Kilitleme Modunu gösterecektir.
48AZ034-040 için her bir yanma modulü kendi kontrol kartýna
sahiptir. Birinci ýsýtma kademesinde, birinci modül yakýlýr.
Ýkinci ýsýtma kademesinde ikinci modül yakýlýr ve üçüncü
ýsýtma kademesinde iki modülünde yüksek ýsýtmasý ayný
anda yakýlýr. Isýtma talebi geldiðinde çalýþma sýrasý aþaðýdaki
gibidir:
·     Yanma faný enerjilenir
·     Ön-süpürme 15 sn için baþlar
·      Yanma alevi 7 sn için baþlar
·      Ana gaz vanasý açýlýr
·     Ýyonizasyonla alev hissedilir
Eðer alevlenme veya çalýþma esnasýnda bir sorun oluþursa,
kontrol kartý sorunu tespit ederek, hata veya kontrol bilgisini
ýþýklý göstergeler vasýtasýyla gösterir.

Kilitleme: Güvenlikten dolayý cihazýn durmasý durumunda tekrar çalýþtýrma, enerjinin kesilmesi, kart üzerinde bulunan JP1’in
kýsa bir süre için kýsa devre yapýlmasý ve gücün tekrar geri verilmesiyle saðlanabilir. Kilitleme modu süresince yanmýþ gaz
faný “Kapalý” olacak ve gösterge sinyali “Kilitleme” modunu gösterecektir.

Arýza durumunda yüksek sýnýr anahtarý ve sýnýr anahtarlarý, anahtarlarýn üzerinde bulunan butonlara basýlarak elle
resetlenmelidirler.

Cihazýn ana elektrik beslemesinin kesilmesin ardýndan minimum 1 dakika süre ile kontrol son arýza kodunu hafýzasýnda
tutacaktýr. Son hata koduna tekrar eriþmek için kontrol kartý üzerinde bulunan gösterge butonuna basmak gereklidir. Bu
butona basýldýðýnda kartýn hafýzasýnda tutulan hata kodu göstege LED’leri yardýmýyla görüntülünebilecektir. Hafýzadaki hata
kodunu temizlemek için ana gücü kesin ve JP1’i 5 sn için kýsa devre yapýn.

Güvenlik Çevrimi Ýzleme Alaný Hareket DIAG #1 DIAG #2 
Yüksek sýnýr 
anahtarý (elle 
resetleme) açýk 

Sadece ýsýtma 
talebi 

Gaz vanasý “kapalý” 
Yanmýþ gaz faný “kapalý” Yanýp söner Yanar 

Basýnç anahtarý açýk 
 
5 dak. Ýzleme 
koruma modu-
Basýnç anahtarý 
kapanma arýzasý  

Sadece ýsýtma 
talebi 

Gaz vanasý “kapalý” 
Yanmýþ gaz faný “kapalý” Kapalý Yanýp söner 

Yakýcý tutuþmadý Sadece ýsýtma 
talebi 

Gaz vanasý “kapalý” 
Yanmýþ gaz faný “kapalý” 

Dönüþümlü 
yanýp söner 

Dönüþümlü 
yanýp söner 

Vana 
enerjilenmeden alev 
hissedildi 

Daima Gaz vanasý “kapalý” 
Yanmýþ gaz faný “açýk” Yanýp söner Kapalý 

Alev geri dönme 
veya sýnýr (elle 
resetleme) anahtarý 
açýk  

Daima Gaz vanasý “kapalý” 
Yanmýþ gaz faný “kapalý” Yanar Yanýp söner 

Ana çevrim kartý 
veya hatalý 
kablolama arýzasý  

Daima Gaz vanasý “kapalý” 
Yanmýþ gaz faný “kapalý” Yanar Yanar 

Enerjili Daima 

Kontrol bir ýsýtma sinyali 
bekliyor. Artan bir yanýp sönme 
oraný ýsýtma talebi olduðunu 
gösterir 

Eþzamanlý 
yanma 

Eþzamanlý 
yanma 

 

Ýki yeþil LED ýþýðý DIAG #1 ve DIAG #2  olarak kart üzerinde
yazýyla gösterilmiþtir. Arýza modu durumunda gösterge
sinyalleri aþaðýdaki gibidir:
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GAZ YAKICI SORUN GÝDERME

- GAZ izolasyon kesme vanalarýnýn açýk olduðunu
 kontrol edin.

- GAZ vanasý giriþindeki gaz basýncýný kontrol edin.
- Ayar noktasýný yakýcý önceliðine göre ayarlayýn.

Oda sýcaklýðý ayar noktasýný, varolan oda sýcaklýðý
deðerinin üzerinde bir deðere ayarlayýn.

Belirti Sebep Çözüm 
Yanlýþ hizalanmýþ kývýlcým elektrodlarý Alev oluþma ve sensor elektrodunun 

pozisyonlarýný kontrol edin. Gerektiði þekilde 
ayarlayýn. 
Gaz hattýný hava veya benzeri etkilere karþý 
kontrol edin., Gaz hattýný temizledikten 
sonra, cihazý tekrar ateþlemeden  5 dakika 
süre ile gazý akýtýn. 

Ana yakýcýya gaz gelmemiþ 

Gaz vanasýný kontrol edin 
Gaz hattýnda su var Suyu drene edin ve su kapaný kurun 
Cihazda enerji yok Ana beslemeyi, sigortalarý, kablolamayý ve 

devre kesicileri kontrol edin. 
Kontrol devresinde 24 V. yok Tranformatörü kontrol edin. 24V devre 

kesiciyi kontrol edin, eðer gerekliyse 
yenileyin 

Yakýcý tutuþmadý 

Hatalý veya hasar görmüþ kablolama Kablolarý ve kablo baðlantýlarýný gözden 
geçirin. 

Kirli hava filtresi Temizleyin veya gerekliyse deðiþtirin 
Cihaza gaz giriþi çok düþük Manifold üzerinden gaz basýncýný kontrol 

edin. Debiyi elde edebilmek için gaz sayacý 
üzerindeki gaz akýþýný süre tutarak 
hesaplayýn. Eðer çok düþükse manifold 
basýncýný arttýrýn veya enjektörleri deðiþtirin  

Cihaz istenilen kapasitenin altýnda  Cihazý uygun kapasite ile deðiþtirin veya 
ilave bir cihaz ekleyin. 

Sýnýrlý hava debisi Hava filterisini temizleyin, yenileyin veya 
hava akýþýna engel olan objeleri sistemden 
uzaklaþtýrýn 

Fan hýzý çok düþük Daha büyük motor kullanýn, eðer mümkünse 
fan hýzýný arttýrmak için alternatif kasnak 
kullanýn. 

Sýnýr anahtarý hata tekrarý Fan dönüþünü kontrol edin, Sýcaklýk ayarýný 
kontrol edin, cihazýn sýcaklýk artýþýný kontrol 
edin. Gerekliyse ayarlayýn. 
Minimum pozisyonu ayarlayýn 

Yetersiz ýsýtma 

Çok fazla dýþ hava 
Ekonomizör çalýþmasýný kontrol edin 
Yanmýþ gaz çýkýþ ve yakýcý 
kompartýmanýndaki tüm vidalarý kontrol edin 
ve gerekliyse sýkýn 
Çatlamýþ ýsý deðiþtirici 
Aþýrý alev oluþumu- gaz girdisini azaltýn, 
enjektörleri deðiþtirin, gaz hattýný veya 
manifold basýncýný ayarlayýn 
Yanma hava akýþýný kontrol edin. Gerekliyse 
temizleyin. 

Zayýf alev 
karakteristikleri 

Yetersiz yanma havasý eksikliði sonuçlarý; 
 
Aldehid kokusu, CO, alev oluþum 
problemleri 

Enjektörleri yakýcý ayarý için kontrol edin 
 

ÖNEMLÝ –

Cihaz üzerinde herhangi bir parçanýn sökülmesi veya deðiþtirilmesini gerektiren bir operasyon yapýlmýþsa, bu kitapçýkta
bulunan iþletmeye alma talimatlarýna göre cihazýn tekrar iþletmeye alýnmasý gereklidir.
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ÞEKÝL 24 - 48 AZ 016-028 ÝÇÝN GAZ KONTROL ÞEMASI
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ÞEKÝL 25 - 48 AZ 034-040 ÝÇÝN GAZ KONTROL ÞEMASI
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PRO-DIALOG PLUS KONTROLÖRÜ AYARLAMA

Cihaz Üzerindeki (Lokal) Arayüz- Genel Özellikler

1. Standart - Küçük Arayüz Genel Özellikleri

Arayüz:

Arayüz PRO-DIALOG PLUS veri ve çalýþma fonksiyonlarýnýn tümüne giriþ imkaný verir. Aþaðýdakilerden oluþur:
 -       Seçilen maddenin numarasýný gösteren iki haneli gösterge
 -       Seçilen maddenin içeriðini gösteren 4 haneli gösterge
 -       Ünite çalýþtýrma / durdurma, menü seçimi, menü içerik seçimi ve deðer ayarlama, ve alarm belirtme için 5 buton ve 1 alarm LED

LEDLER

LED YANDIÐI ZAMAN

- Yanýyor:  Alarm sonucu A, B çevrimi ya da cihaz kapalý.
- Yanýp sönüyor: Alarm verilmiþ ancak A, B veya cihaz çalýþýyor.

ANA ARAYÜZ
ADI
Menü

Yukarý ok

Aþaðý ok

Gir

Aç/Kapa

TANIMI

“Deðiþtirme” (modification) moduna girebilmeyi ve yapýlacak bir deðiþikliði geçerli kýlmayý saðlar. Ögelerin
geniþ bir biçimde gösterilmesinde kullanýlýr.

Cihazýn “local” (cihaz üzerinden) modunda açýlýp kapanmasýný ya da çalýþma türünün deðiþtirilmesini
saðlar.

Ana menünün seçilmesini saðlar. Her ana menü bir simge ile gösterilir. Simge etkinse ýþýðý yanar.

Menü ögeleri arasýnda (iki sayýlý göstergeler) gezebilmeyi saðlar. Deðiþtirme (modification) modu aktifse,
bu tuþla herhangi bir parametrenin deðeri artýrýlabilir.
Menü ögeleri arasýnda (iki sayýlý göstergeler) gezebilmeyi saðlar. Deðiþtirme modu aktifse, bu tuþla
herhangi bir parametrenin deðeri azaltýlabilir.
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2. Opsiyonel Arayüz/ Kontrol Paneli - Genel Özellikler

Ana menünün seçilmesini saðlar. Her ana menü bir simge ile gösterilir. Simge etkinse ýþýðý yanar.

Menü ögeleri arasýnda (iki sayýlý göstergeler) gezebilmeyi saðlar. Deðiþtirme (modification) modu aktifse,
bu tuþla herhangi bir parametrenin deðeri artýrýlabilir.
Menü ögeleri arasýnda (iki sayýlý göstergeler) gezebilmeyi saðlar. Deðiþtirme modu aktifse, bu tuþla
herhangi bir parametrenin deðeri azaltýlabilir.
“Deðiþtirme” (modification) moduna girebilmeyi ve yapýlacak bir deðiþtirmeyi geçerli kýlmayý saðlar.
Ögelerin geniþ bir biçimde gösterilmesinde kullanýlýr.

Ana Arayüz

ÝKÝ DEVRELÝ ISI POMPALI
ARAYÜZÜMenü Bloku

Özet Arayüz

Lokal arayüz çeþitli çalýþtýrma parametrelerinin gösterilmesini ve
deðiþtirilmesini saðlar. Bu arayüz iki ayrý parçadan oluþur:

Ana arayüz (sol bölüm) tüm PRO-DIALOG Plus verilerine ve çalýþtýrma
iþlevlerine giriþi saðlar. Özet arayüz (sað bölüm) ana PRO-DIALOG
Plus çalýþtýrma bilgilerine hýzlý bir biçimde ulaþmayý saðlar.

Ana Arayüz

ÝKÝ DEVRELÝ SADECE
SOÐUTMALI ARAYÜZÜMenü Bloku

Özet Arayüz

Ana Arayüz
Tüm PRO-DIALOG PLUS verilerine ve çalýþma iþlevlerine
girebilmeyi saðlar. Þu ögelerden oluþur:
- Seçilen ögenin sayýsýný gösteren iki rakamlý gösterge.
- Seçilen ögenin içeriðini gösteren dört rakamlý gösterge.
- Cihazý baþlatma/durdurma, menü seçimi, menü ögesi
  seçimi ve deðer ayarý için LED ýþýklarý ve düðmeleri.

Cihazýn “local” (cihaz üzerinden) modunda açýlýp kapanmasýný yada çalýþma türünün deðiþtirilmesini saðlar

ANA ARAYÜZ

ANA ARAYÜZ MENU LED IÞIKLARI

ADI

BÝLGÝ (Information) Menüsü

SICAKLIK (Temperature) Menüsü

BASINÇ (Pressure) Menüsü

AYAR (Set Point)  Menüsü

GÝRDÝLER (Input) Menüsü

ÇIKTILAR/TESTLER (Output/Tests) Menüsü

DÜZENLEME (Configuration) Menüsü

ALARM (Alarm) Menüsü

GEÇMÝÞ ALARMLAR (Alarm History) Menüsü

ÇALIÞMA GÜNLÜÐÜ (Operation Log) Menüsü

TANIMI

Cihazýn genel çalýþma parametrelerini gösterir.

Cihazýn çalýþma sýcaklýklarýný gösterir.

 Cihazýn çalýþma basýnçlarýný gösterir.

Cihazýn ayar noktalarýný gösterir ve deðiþtirilebilmelerini saðlar.

Cihazýn sayýsal ve sayýsal olmayan girdilerini gösterir.

Cihaz çýktýlarýnýn konumunu gösterir ve bunlarýn test edilebilmesini saðlar.

Cihaz ayarlarýný gösterir ve deðiþtirilmesini saðlar.

Etkin durumdaki alarmlarý gösterir.

Geçmiþ alarmlarý gösterir.

Cihaz ve kompresörün çalýþma süresini ve kaç kez baþlatýldýðýný gösterir.

TANIMI

LED

ADI
Menü

Yukarý ok

Aþaðý ok

Gir (ENTER)

Aç/Kapa
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Çalýþtýrma/ Durdurma (Start/Stop) Kontrolü

 Açýklama

Cihazýn çalýþtýrýlma ve durdurulmasý (Start/Stop) aþaðýdaki
yöntemlerden biriyle kontrol edilebilir:

• Cihaz üzerinden kumanda (lokal kontrol tipi)
• Kullanýcý kontaklarý yardýmýyla uzaktan kumanda

(uzaktan kontrol tipi)
• CCN yardýmýyla uzaktan kumanda (CCN kontrol tipi).

Ana arayüzdeki Start/Stop butonu, cihaz üzerinden (local)
çalýþtýrma tipi, uzaktan kumanda ya da CNN çalýþtýrma tiplerinde
cihazý çalýþtýrýr.
Cihazýn çalýþma tipleri yandaki “Çalýþtýrma Tipleri” tablosunda
gösterilmiþtir.

Özet arayüzde (saðdaki bölüm) cihazýn bir þemasý, tuþlar ve LED
ýþýklarý yer alýr.
Özet arayüz, cihaz parametrelerine kýsa yoldan ulaþmayý saðlar.

ÖZET ARAYÜZ LED IÞIKLARI

Aþaðýdaki çalýþtýrma tipleri Start/Stop butonu kullanýlarak seçilir:

ÇALIÞTIRMA TÝPLERÝ

* Düzenleme (Konfigürasyon) gerekiyorsa görünür.

Cihaz Üzerinden (Lokal) Kumanda Modunda Durdurma

Cihaz, “cihaz üzerinden kumanda” modunda çalýþýrken, istenildiðinde, Start/
Stop butonuna basýlarak durdurulabilir.

Cihazýn Çalýþtýrýlmasý ve Bir Çalýþma Tipinin Seçimi

Cihaz, cihaz üzerinden çalýþtýrma modunda çalýþtýrýlabilir ya da cihaz çalýþma
tipi “Start/Stop” butonuyla, istenildiði zaman, deðiþtirilebilir. Aþaðýdaki örnekte
cihaz durdurulmuþtur (LOFF) ve kullanýcý cihazý, “cihaz üzerinden kumanda”
modunda çalýþtýrmak istemektedir.

ÇALIÞTIRMA TÝPÝNÝ DEÐÝÞTÝRME

CÝHAZI DURDURMAK ÝÇÝN

ÖZET ARABÝRÝM BUTONLARI

LED     Yandýðý Zaman Gösterdiði Durum

Yeþil LED:
Cihaz çalýþmaya baþlayabilir ya da çalýþýyor.

Yeþil LED:
Cihaz soðutma modunda çalýþýyor.

Yeþil LED:
Cihaz ýsýtma modunda çalýþýyor.

Sarý LED:
Yukarýdan aþaðýya: A1 ve A2 ya da B1 ve B2  kompresörü
baþlat/durdur konumunda. LED’in yanýp sönmesi devrenin
koruma ya da defrost modunda (A ya da B) olduðunu gösterir.

Yeþil LED:
Ýç ünite faný çalýþýyor.

Kýrmýzý LED:
Opsiyonel hava akýþ kontrolü.

Kýrmýzý LED:
Yanýyor: Alarm sonucu B devresi ya da cihaz kapalý.
Yanýp sönüyor: Alarm verilmiþ, ancak B devresi ya da cihaz
çalýþýyor.

Kýrmýzý LED:
Yanýyor: Alarm sonucu A devresi ya da cihaz kapalý.
Yanýp sönüyor: Alarm verilmiþ, ancak A devresi ya da cihaz
çalýþýyor.

Mavi tuþ: Üfleme havasý ve dönüþ hava sýcaklýklarý 0C
Gri tuþ: Dýþ hava sýcaklýðý 0C

Basýnç 1: Kompresör A1/B1 çalýþma saatleri h/10 ya da h/100
Basýnç 2: Kompresör A2/B2 çalýþma saatleri h/10 ya da h/100

Buton       Ekran

4 HANELÝ
EKRAN

TANIM

Local Off. Cihaz üzerinden kumanda kapalý.

Local on: Cihaz üzerinden kumanda açýk, cihaz bu
modda çalýþtýrýlabilir.

Local On- timer kontrolu. Cihaz üzerinden kontrol modu
açýk. Zaman Programlayýcý’da (timer) bu süre  cihazýn
çalýþmasýna programlanmýþsa cihaz çalýþýr. Zaman
Programlayýcý’da bu süre boþ görünüyorsa, cihaz bir
sonraki çalýþma süresine kadar kapalý kalýr.

CCN. Cihaz CNN üzerinden kontrol edilir.

Uzaktan kumanda. Cihaz, uzaktan kumanda
kontaklarýyla kontrol edilir.

Termostatla Uzaktan Kumanda. Ünite bir termostatýn
harici kontaklarý ile kontrol edilir.

tStA*

 Buton
Ýþletme tipi seçme tuþuna 4
saniyeden kýsa bir süre basýn.
(kýsa bir süre basma yeterlidir)

Buton býrakýldýðýnda, daha
uzun bir süre çalýþmasý
gerekmiyorsa cihaz durur.

Etkisi 2 Haneli Ekran 4 Haneli Ekran

Ýþletme tipi seçme butonuna 4
saniyeden biraz fazla bir süreyle basýlýr
Butona basýldýðý süre boyunca, ekrana,
sýrayla iþletme tipleri gelir.

Ýstenilen iþletme tipi ekranda görününce
buton býrakýlýr. (Bu örnekte L-On). 2
basamaklý ekranda “C”nin yanýp
sönmesi kontrolörün doðrulama
beklediðini gösterir.

Seçilen çalýþtýrma tipini doðrulamak için
“Enter”  tuþuna basýlýr (Bu örnekte L-On)
2 basamaklý ekranda seçilen çalýþma
tipini  gösteren “t” görünür. “Enter”
tuþuna gereken süre içinde basýlmazsa
kontrolör deðiþikliði iptal eder, daha

 Buton Etkisi 2 Haneli 4 Haneli

Kontrol noktasý 0C: ayar noktasý + yeniden ayar (reset)

Basýnç 1: A/B devresi emme basýncý kPa
Basýnç 2: A/B devresi doymuþ emme sýcaklýðý 0C

Basýnç 1: A/B devresi basma basýncý kPa
Basýnç 2: A/B devresi doymuþ yoðuþma sýcaklýðý 0C
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Bir Menü Numarasý Seçimi

         (aþaðý)  ve        (yukarý) butonlarý, menü seçenekleri arasýnda
dolaþýlmasýný saðlar.

2-haneli ekranda menü seçenek numarasý görünür.
         ve           tuþlarýna her basýldýðýnda seçenek numarasý deðiþir,
artar ya da azalýr.

Aktif menüyle baðlantýlý deðer ya da konum, 4-haneli ekranda
görünür.

          ya da             tuþuna sürekli basýlarak seçenekler arasýnda
hýzla dolaþýlabilir.

NOT: Kullanýlmayan ya da konfigürasyona uymayan menü
seçenekleri gösterilmez.

Aþaðýdaki örnekte, Basýnç Menüsü’nde 3 numaralý seçeneðe nasýl
ulaþýlacaðý gösterilmiþtir.

Bir Alt-Menü Ýçin Parametre/Eriþim Deðerlerini Deðiþtirme
(Modifying)

Bir alt-menü seçmek ya da modunu deðiþtirmek için, 2
saniyeden daha fazla “Enter”          tuþuna basýlýr.
Böylece        ve        tuþlarýnýn yardýmýyla bir seçenek deðeri,
deðiþtirmesine izin veriliyorsa deðiþtirilebilir

Deðiþtirme (modification) modu aktif hale gelince, o seçene-
ðin ana menüdeki LED ýþýðý ve iki basamaklý menüde seçilen
öðe yanýp söner. Ýstenilen deðere ulaþýldýðýnda, deðiþikliði
geçerli kýlmak için yeniden      “Enter” tuþuna basýlýr.

Menü bloðunda seçeneðe ait LED’in yanýp sönmesi durur.
Deðiþtirme modu artýk aktif deðildir.

Deðiþtirme modunda,           ya da        tuþuna her
basýldýðýnda deðiþtirilen deðer 0.1’lik adýmlarla artar ya da
azalýr.

Bu tuþlardan birine sürekli olarak basýlarak deðer artýþ ya
da azalýþ hýzý arttýrýlabilir: Deðiþim hýzý dört saniye sonra
0.5’e, on saniye sonra 1’e ve 15 saniye sonra 2’ye ulaþýr.

MENÜ

Menü Seçimi
“MENU” butonuyla aþaðýdaki tabloda gösterilen 10 menüden biri
seçilebilir. Bu butona her basýldýðýnda menü simgelerinin yanýndaki
10 LED’den biri sýrayla yanar. Aktif menü, yanýndaki LED ýþýðý yanan
menüdür. Menü boþsa LED ýþýðý yanmaz. Hýzlý menü seçimi için butona
sürekli basýlabilir.

NOT: Hýzlý menü taramasý için, menü butonuna sürekli olarak basýlmalýdýr

INFORMATION (BÝLGÝ) Cihazýn genel çalýþma
Menüsü                                  parametrelerini gösterir.
TEMPERATURE (SICAKLIK) Cihazýn çalýþma sýcaklýklarýný Menüsü
Menüsü
PRESSURE (BASINÇ) Cihazýn çalýþma basýnçlarýný gösterir.
Menüsü
SETPOINT (AYAR NOKTASI) Cihazýn ayar noktalarýný gösterir ve
Menüsü deðiþtirilmelerini saðlar.
INPUT (GÝRDÝ) Menüsü Cihazýn sayýsal ve analog girdilerinin

durumunu gösterir.
OUTPUT/TEST (ÇIKTI/TEST) Cihazýn çýktýlarýnýn durumunu
Menüsü gösterir ve test edilmelerini saðlar.

CONFIGURATION Cihazýn düzenlenmesini gösterir  ve
(DÜZENLEME) Menüsü deðiþtirilmesini saðlar.

ALARM menüsü Aktif alarmlarý gösterir.

ALARM HISTORY (GEÇMÝÞ Geçmiþ alarmlarý gösterir.
ALARMLAR) Menüsü

LOG (ÇALIÞMA GÜNLÜÐÜ) Çalýþma saatlerini, cihaz ve komp-
Menüsü resörlerin baþlatma sayýsýný gösterir.

OPSÝYONLAR ve AKSESUARLAR

Ekonomizör - Entalpik

Ekonomizör - Termostatik

Karter Isýtýcýsý

Önden üfleme çatý montaj kaidesi

Dikey üfleme çatý kaidesi

Boylamasýna ayarlanabilir çatý montaj kaidesi, dikey üfleme

Çapraz ayarlanabilir çatý montaj kaidesi, dikey üfleme

Hava dönüþ faný

Güç egzostu

Kirli filtre alarmý

Yüksek-verimli filtreler

Ýlave ortam sýcaklýk sensörü

Duman dedektörü

Kayar damper

Termostat- Programlanabilir TSTAT

Termostat- Programlanamaz TSTAT

Ýç ortam hava kalite sensörü (IAQ)

Manuel Dýþ Hava Damperi

Hava Akýþ Anahtarý

Barometrik Egzost

Yüksek Statik Basýnç Tahriði

Düþük Statik Basýnç Tahriði

Oda Konfor kontrolcüsü

Geliþmiþ Arayüz

Opsiyon

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aksesuar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

“PRESSURE” menüsü gözükene
kadar MENU butonuna basýlýr.
Opsiyonel arayüzde PRESSURE
adlý ýþýk yanacaktýr.

2-haneli ekranda “3” sayýsý
görününceye kadar aþaðý tuþuna
basýlýr.

0

ÝÞLEM Basýlan
Buton

Menü LED’i
(opsiyonel

arayüz)

2-Haneli
Ekran

Seçenek
Numarasý

0

1

3

2
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Üniteden en yüksek verimi alabilmek için aþaðýdaki noktalara
özen gösterilmelidir:

- Elektrik Baðlantýlarý: Besleme voltajý kompresörün izin
verdiði sýnýrlar içinde olmalýdýr.

Kartlarda ve baðlantýlarda bir temas hatasý olmadýðýndan
emin olun. Tüm elektrik baðlantýlarýnýn sýkýlýðýndan ve tüm
elektrik parçalarýnýn (kontaktör, röle, vb.) yerlerine sýkýca
tutturulduðundan emin olun.

Kontrol elemanlarý ile elektrik kutusu arasýndaki baðlantý
kablolarýnýn ve ünite güç besleme kablosunun durumunu özel
bir dikkatle kontrol edin. Kablolar kývrýlmýþ durumda olmamalý
ve yalýtýmýnda herhangi bir yýrtýlma ya da çizilme olmamalýdýr.
Çalýþmaya baþlama ve çalýþma güç tüketim deðerlerinin
teknik verilerde belirtilen sýnýrlar içinde olup olmadýðýný
kontrol edin.

- Drenaj: Drenajýn týkanmamasý için sýklýkla kontrol edin ve
yoðuþma tavasýný temiz ve seviyesinde tutun.

- Giriþ Filtresi: Bu filtre düzenli aralýklarla temizlenmelidir. Bu
aralýklarýn sýklýðý giren havanýn temizliðine baðlýdýr. Filtre ev
tipi elektrikli süpürge ile ya da suyun içine batýrýlýp yýkanarak
temizlenebilir.

- Soðutucu Devresi: Kompresörden soðutucu ya da yað
kaçaðýnýn olmadýðýndan emin olun.Yüksek ve alçak çalýþma
basýnçlarýnýn normal olduðunu kontrol edin. Bataryanýn temiz
olduðundan emin olun. Eðer gerekli ise dýþ ortam hava giriþine
filtre konabilir. Kompresörün normal olmayan seslerini kontrol
edin.

- Kontroller: Çalýþmanýn tüm rölelerini, yüksek ve alçak
presostatlarýný, vs., kontrol edin.

SERVÝS
Ýç Ünite Fan Hava Ayarý

Fan tahrik sisteminin ayarý fan performans tablosundaki deðerlere
göre fabrikada yapýlýr.

Ýç ünite basýncý ve hava akýþ ihtiyaçlarý nominal oranlardan faklý
olduðu zaman, motor kasnaðý farklý statik basýnç deðerleri için
ayarlanabilir.

Fan hýzýný deðiþtirmek için:
1. Kayýþý çýkarmak için motoru kýzaðý üzerinde hareket ettirin.
2. Kasnak setuskur vidalarýný gevþetin ve gerektirdiði kadar

döndürün.
3. Setuskur vidalarýný sýkýn.
4. Kasnaðýn kanalýna kayýþý/larý yerleþtirin.
5. Gerdirme somununu ve pulunu kullanarak kayýþý/larý

sýkýlaþtýrýn. Bakým bölümüne ve Þekil 26’ya bakýnýz.

Fan ve motor kasnaðýný bir hizaya getirmek için:
1. Fan kasnak setuskur vidalarýný gevþetin. Fan kasnaðýný

kasnak þaftý boyunca kaydýrýn ve kayýþa paralel olmasý için
bir cetvel kullanarak motorla ayný hizaya getirin.

2. Fan kasnak setuskur vidalarýný sýkýn.

DÝKKAT: Servis ya da bakým iþlemine baþlamadan
önce elektrik fiþinin çekili olduðundan emin olun.
Elektrik çarpmasý yaralanmalara ve ölümlere yol
açabilir.

GENEL BAKIM

Kayýþýn gerilimini ayarlamak için, motor montaj plakasýnýn
somunlarýný gevþetin ve kayýþ Þekil 27’de gösterildiði gibi olana
kadar motor montaj plakasýný kaydýrýn.

Yaðlama

Fan ve motorlarýn her ikisi de fabrikada yaðlanmýþtýr ve yataklar
kapatýlmýþtýr, yaðlanmasýna gerek yoktur.

Kompresör kendi yað beslemesine sahiptir ve herhangi bir kaçak
olmadýðý sürece  yað  eklenmemelidir.

Þekil 27. Fan ve motor kasnaðýnýn hizalanmasý

1. Sabitleme flanþý
2. Setuskur
3. Hareketli flanþ
4. Düz kenar kayýþa pararlel olmalý
5+7. Motor ve fan þaftlarý paralel olmalý
6. Kasnaklar

Þekil 26. Fan hýz ayarý

1. Motor desteði
2. Motor kasnaðý
3. Setuskur
4. Motor

5. Kayýþ
6. Gerdirme vidasý
7. Fan kasnaðý
8. Fan salyangozu
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Korozyon Kontrolü: Standart EN 378-2  Ek D. Bu kontrol
aþaðýdaki koþullarda yapýlmak zorundadýr:

-    Cihazýn direncini etkileyecek bir müdahaleden,
kullaným deðiþikliðinden, yüksek basýnçlý
soðutucunun deðiþtirilmesinden ya da iki yýldan uzun
süreli kapatmadan sonra, korozyona uðrayan
parçalarýn deðiþtirilmesi zorunludur. Kontroller
sýrasýnda parçanýn tasarým basýncýnýn üzerinde test
basýncý uygulanma-malýdýr (Ek B ve D).

- Onarýmdan, önemli bir deðiþimden, önemli sistem
ya da parça uzatýlmasýndan sonra (Ek B).

- Baþka bir sahada yeniden montaj sonrasýnda (Ek A,
B ve D).

- Soðutucu kaçaðý sonrasýndaki onarýmdan sonra (Ek
D). Soðutucu kaçak arama sýklýðý yýllýk kaçak oraný
yýlda %1’den az olan sis-temlerde yýlda bir kezden,
yýlda %35 ve daha fazla olan sis-temlerde ise günde
bir defaya kadar deðiþir. Kontrol frekansý kaçak oraný
ile doðru orantýlýdýr.

Bakým Programý

Düzenli bakým, cihazýn güvenirliðini ve çalýþma ömrünü
optimize edilmesini saðlar. Bakým iþlemleri aþaðýdaki
programa göre yapýlmalýdýr:

      Servis                Periyot
      A                       Haftalýk
     B                       Aylýk
     C                       Yýllýk

Kondenser Bataryasý

Batarya kanatlarýnýn kirlilik derecesinin düzenli olarak kontrol edilmesi
önerilir. Kontrol aralýklarý ünitenin montajýnýn yapýldýðý çevreye
doðrudan baðlýdýr, þehir ve endüstriyel bölgelerde daha fazla  kirlenme
olacaktýr.

Bataryanýn temizlenmesi için:

-   Kondenserin yüzeyinde birikmiþ tozlarý yumuþak bir fýrça (ya
     da elektrik süpürgesi) ile temizleyin.
-   Bataryayý uygun temizlik malzemeleri ile temizleyin.

Temizlik malzemesi olarak nötr pH deðerine sahip, fosfat
içermeyen ve insan vücuduna zararlý olmayan ürünler seçilmelidir

Temizlik için pH deðeri nötr olan ürünler kullanýlýnca bataryanýn
yýkanmasý gerekli deðildir. Bataryanýn iyice temizlenebilmesi için
düþük debili su ile yýkamanýzý öneririz. Kullanýlan suyun pH deðeri 7
ile 8 arasýnda olmalýdýr.

UYARI: Geniþ bir difüzör olmadan basýnçlý su
kullanmayýn. Yoðun ve/veya dönen su jetlerinin kullanýmý
kesinlikle yasaktýr.

Doðru ve periyodunda (yaklaþýk her üç ayda bir) yapýlan
temizlik korozyon sorunlarýný 2/3 oranýnda azaltacaktýr.

Hava ýsý eþanjörünü temizlemek için asla 45 0C’ýn
üzerinde bir sývý kullanmayýn.

ÖNEMLÝ: Her parçanýn bakým iþlemine baþlamadan
önce lütfen aþaðýdakilerden emin olun:
- Ünite kapalý konumdadýr
- Ünitenin bakým sýrasýnda otomatik olarak yeniden

baþlatýlmasý (restart) mümkün deðildir.

NOT 1: Batarya temizlik malzemesini TOTALINE
Marketinden temin edebilirsiniz.

BAKIM  PROGRAMI

Tüm bakým iþlemleri Carrier ürünleri üzerine eðitilmiþ
yetkili teknik elemanlar tarafýndan, Alarko Carrier kalite
ve standartlarý gözetilerek yapýlmalýdýr.

Bakým Bilgileri

Cihazýn çalýþtýðý süre boyunca servis kontrolleri ve testler,
ulusal düzenlemelerle uyum içinde yürütülmelidir.

Eðer yerel düzenlemeler içinde benzer kriterler yoksa,
standart EN 378-2 Ek C içindeki bilgiler kontroller
sýrasýnda kullanýlabilir.

Dýþardan görsel kontrol : Standart EN 378-2 Ek A ve B.

NOT 1: Yüksek kaçak oranlarý kabul edilemez.
Belirlenen kaçaklarýn onarýmý için gerekli
iþlemler derhal yapýlmalýdýr.

NOT 2: Sabit soðutucu dedektörleri
kaçak dedektörleri deðildir, kaçak
aramalarýnda kullanýlamaz.
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Bakým Ýþlemlerinin Tanýmý

Ekipman polyolester yað (POE) ile beslenmiþtir. Yalnýz Carrier’in
onayladýðý yaðlarý kullanýn. Ýstediðiniz takdirde, Carrier sizin için
yað analizi yapabilir.

Servis A

Tam kapasite çalýþma testi

Aþaðýdaki deðerleri doðrulayýn:
- kompresör yüksek-basýnç hattý çýkýþ basýncý
- kompresör düþük-basýnç hattý emiþ basýncý
- gözetleme camýndan görülen þarj durumu

Alarm durumunun doðrulanmasý

Servis B

Servis A altýnda listelenen iþlemlere ek olarak þu iþlemler yapýlýr:

Soðutucu devresi

- Hava ýsý eþanjörünün temizlik durumunu kontrol edin. En az
yýlda bir kez ya da özellikle çevre koþullarýna göre daha sýk
temizleyin. Ekipmaný temizlemek için Carrier’ýn önerilerini
izleyin. Bu iþlem ünitenin performansýnýn artýrýlmasýný garanti
eder.

- Tam-yükte çalýþma testi. Servis A altýnda tanýmlanmýþ
iþlemlere ek olarak, aþaðýdaki deðerleri kontrol ediniz:

- kompresör çýkýþ basýncý
- kompresör yað seviyesi
- gerçek likit aþýrý soðutma deðeri
- genleþme devresinde aþýrý ýsýnma
- ýsý pompalý tiplerde ýsý eþanjörünün defrost durumu.

- Gözetleme camýnýn renk indikatörü ile kontrol edilen þarj
durumunun uygunluðunu kontrol ediniz. Eðer renk sarýya
dönüyorsa, þarjý deðiþtirin ve devrenin kaçak testini
uyguladýktan sonra varsa filtre kurutucuyu yenisi ile deðiþtirin
(sadece 50 AZ).

Elektriksel Kontroller

- Kontaktörlerin, baðlantý kesici anahtarlarýn ve
transformatörlerin elektrik baðlantýlarýnýn sýkýlýðýný kontrol
edin.

- Kontaktörlerin, sigortalarýn ve kapasitörlerin durumunu
kontrol edin.

- Hýzlý Test Ýþlemi’ni (Rooftoop Pro-Dialog Plus Kontrolörü
Kýlavuzu’na bakýnýz) uygulayýn.

Mekanik Kontroller

- Hiçbir þey hava ýsý eþanjörünün fan pervanelerinin dönmesini
engellememelidir.

Servis C

Servis B altýnda listelenen iþlemlere ek olarak aþaðýdaki kontrolleri
yapýnýz:

Soðutucu Devresi

- Devrenin sýzdýrmazlýðýný kontrol edin ve borularda bir hasar
olmadýðýndan emin olun.

- Yað kirlenme testini uygulayýn. Eðer içinde asit, su ya da
metal parçalarý varsa devredeki yaðý yenisi ile deðiþtirin.

- Genleþme cihazýnýn termostatik mekanizmasýnýn
sýzdýrmazlýðýný kontrol edin.

- Tam-yükte çalýþma testi. Servis B altýnda yapýlan kontrollere
ek olarak, ýsý eþanjörünün giriþ ve çýkýþ sýzdýrmazlýklarýný
kontrol edin.

- Yüksek basýnç ve alçak basýnç anahtarlarýnýn çalýþmasýný
kontrol edin. Eðer anahtarlar hatalý ise yenisi ile deðiþtirin.

- Bakýr borunun içindeki sýcaklýk farkýný kontrol ederek filtre
kurutucunun kirliliðini kontrol edin (sadece 50 AZ). Eðer gerekli
ise yenisi ile deðiþtirin.

Elektriksel Kontroller

- Elektrik kablolarýnýn ve yalýtýmlarýnýn durumunu kontrol edin.
- Defrost ýsýtýcýsýnýn, kompresör karter ýsýtýcýsýnýn, boru ve

genleþme cihazýnýn çalýþmalarýný kontrol edin.
- Kompresörün, fanýn faz/toprak izolasyonunu kontrol edin.
- Kompresörü ve fanýn bobin sargýlarýnýn durumunu kontrol edin.

Mekanik Kontroller

- Ýç ve dýþ ünite fanlarýnýn, kompresörün ve kontrol kutusunun
sabitleme somunlarýnýn sýkýlýðýný kontrol edin.

- Kontrol kutusuna hiçbir þekilde su sýzmadýðýný kontrol edin.
- Cihazýn tüm metal parçalarý (paneller, kontrol kutularý, ýsý

eþanjörleri vb.)  korozyona karþý toz boya ile kaplanarak
korunma saðlanmýþtýr. Nem koruma boyasýnýn altýna sýzdýðý
zaman görülebilecek korozyon kabarcýklarýný engellemek için
boyanýn durumu düzenli aralýklarla kontrol edilmelidir.
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SERVÝS ÖNERÝLERÝ

- Soðutucu devre elemanlarýndan herhangi birisini monte
etmeden önce cihazýn alçak ve yüksek basýnç
hatlarýndan soðutucunun boþaltýldýðýndan emin olun.

- Soðutma sisteminin kontrol elemanlarý yüksek oranda
hassas cihazlardýr. Eðer yenisi ile deðiþtirmek gerekirse,
kaynak yaparken  kaynak lambasý ile aþýrý
ýsýnmamalarýna dikkat etmek gerekir.  Kaynak yapýlacak
parçanýn etrafý nemli bir bez ile sarýlmalýdýr ve alev
doðrudan parçaya yönlendirilmemelidir.

- Her zaman gümüþ alaþýmlý kaynak çubuklarý
kullanýlmalýdýr.

- Eðer cihazýn bütün gaz þarjý deðiþtirilecekse, miktar
cihazýn  plakasýnda belirtilen kadar olmalýdýr. Cihaz daha
önce iyi bir  biçimde vakumlanmýþ olmalýdýr.

- Cihazýn çalýþmasý süresince tüm paneller, elektrik kutusu
giriþ  panelleri de dahil olmak üzere takýlmýþ olmalýdýr.

- Eðer soðutucu devresinde hatlarý kesmek gerekli ise,
her zaman boru kesiciler kullanýlmalý, çapak üretecek
aletler asla kullanýlmamalýdýr. Tüm soðutucu devresinde,
özellikle soðutma amaçlý üretilmiþ bakýr borular
kullanýlmalýdýr.

SON ÖNERÝLER

Satýn aldýðýnýz ürün fabrikadan teslim edilene kadar tüm kalite
kontrol iþlemlerinden geçirilir.

Kontrol sistemleri ve elektrik aksamý dahil tüm parçalar, Kalite
Kontrol Bölümü tarafýndan onaylanýr ve olabilecek en sert
çalýþma koþullarýnda laboratuarda test edilir. Bununla birlikte,
fabrikadan teslim edildikten sonra, bir ya da daha fazla cihaz
elemaný kontrolümüz dýþýnda hasara uðrayabilir. Böyle bir
durumda, kullanýcý hiç bir þekilde üniteyi çalýþtýrmamalýdýr ve
bu kýlavuzda açýkça belirtilen çalýþma koþullarýnýn dýþýnda
deðiþik yöntemlerle çalýþtýrmayý denememelidir. Ciddi
hasarlar oluþabilir ve garanti koþullarý geçerliliðini yitirir.
Onarým ve bakým iþlemleri her zaman yetkili servis elemanlarý
tarafýndan yapýlmalýdýr.

Cihaz montajý ile ilgili tüm öneriler bir kýlavuz niteliðindedir.
Montaj elemaný montajý tasarým koþullarýna ve hava
koþullandýrma ve soðutma montajlarýnda uygulanan
düzenlemelere uygun olarak gerçekleþ-tirmelidir.
NOT: Üretici ve satýcý firmalar, ekipmanýn yanlýþ kullanýmýndan doðabilacek
herhangi bir arýzanýn sorumluluðunu kabul etmez.

ARIZA BULMA

Olasý hatalarýn listesi, bu hatalarýn olasý nedenleri ve çözüm önerileri aþaðýdaki Tablo 6’da gösterilmiþtir. Ünitenin çalýþmamasý durumunda, güç
beslemesini kapatýn ve nedenini araþtýrýn.

Çözüm
Güç beslemesini saðlayýn.
Ana cihaz devre kesicisini kapatýn
Voltajý kontrol edin ve eksikliði giderin.
Resetleyin
Kontrol edin ve gerekiyorsa deðiþtirin.
Kontrol edin ve gerekiyorsa deðiþtirin.

Kontrol edin ve gerekiyorsa deðiþtirin
Kontrol edin ve gerekiyorsa deðiþtirin
Kontrol edin ve gerekiyorsa ekleyin.

Kontrol edin ve gerekiyorsa deðiþtirin
Kontrol edin ve gerekiyorsa ekleyin.
Fan motorunu kontrol edin.

Kontrol edin ve gerekiyorsa deðiþtirin
Kontrol edin ve gerekiyorsa filtreyi deðiþtirin.
Fan motorunu kontrol edin.

Presostatý deðiþtirin.
Fan motorunu kontrol edin.

Borularý destekleyin.
Kontrol edin ve gerekiyorsa deðiþtirin
Doðru yerleþtirin.

Kaçaðý onarýn

Kontrol edin ve gerekiyorsa baðlantýlarý sýkýn

Belirti
Cihaz çalýþmýyor

Cihaz sýk sýk çalýþýp duruyor

Cihaz sürekli düþük basýnçta
çalýþmayý kesiyor

Cihaz sürekli yüksek basýnçta
Cut out

Anormal sistem gürültüsü

Kompresör yað kayýplarý

Su kayýplarý

Tablo 6 – Arýza Bulma
Neden
Güç beslemesi yok
Ana anahtar açýk
Düþük voltaj hattý
Koruma aktif
Kontaktör açýk
Kompresör tutuk

Arýzalý kompresör kontaktörü
Arýzalý kompresör
Soðutucu kayýplarý

Soðutma ünitesi
Arýzalý düþük basýnç sensörü
Soðutucu kayýplarý
Ýç ortam faný çalýþmýyor

Soðutma ünitesi
Yüksek basýnç presostatý arýzalý
Kurutucu filtre týkalý
Dýþ ortam faný çalýþmýyor

Isý pompalý ünite
Dýþ ortam faný çalýþmýyor

Boru titreþimi
Kompresör gürültüsü
Kötü yerleþtirilmiþ paneller

Sistemde kaçak

Drenaj baðlantýlarýnda hata
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II. ÝLK ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER

EVAPORATÖR
Giriþ Hava Sýcaklýðý:                          0C
Çýkýþ Hava Sýcaklýðý:                          0C
Basýnç Düþümü (Hava):                     kPa
Deþarj Hava Basýncý:                         Pa
Fan motor giriþi:  Faz 1:                     V

  Faz 2:                     V
  Faz 3:                     V

ÝLK ÇALIÞTIRMA
FORMU

SERÝ NO.:
TEKNÝSYENÝN ADI :

ELEKTRÝKSEL VERÝLER

Besleme Voltajý:     Faz 1                  V; Faz 2                  V; Faz 3                 V

Çekilen Amper: Faz 1                        A; Faz 2                  A; Faz 3                  A

Nominal Voltaj:                                 V                                 % Network voltajý:                             V

EMNÝYET DEVRE AYARLARI

KONDENSER
Giriþ Hava Sýcaklýðý:                          0C
Çýkýþ Hava Sýcaklýðý:                          0C
Basýnç Düþümü (Hava):                     kPa
Deþarj Hava Basýncý:                         Pa
Fan motor giriþi:  Faz 1:                     V

  Faz 2:                     V
  Faz 3:                     V

YÜKSEK BASINÇ ANAHTARI: Kesme kPA; Açma kPa
ALÇAK BASINÇ ANAHTARI   : Kesme kPA; Açma kPa
KADEME KONTROLÖRÜ       :  Kesme 1. kademe 0C; Açma 1. kademe 0C

Kesme 2. kademe 0C; Açma 2. kademe 0C
YAÐ SEVÝYESÝ:
GÖZETLEME CAMINDAN YAÐIN GÖRÜNÜMÜ:

DÝKKAT: Bu form ilk çalýþtýrma
iþlemlerini yapan teknisyen tarafýndan
doldurulacak ve bu kitapla birlikte
kullanýcýda kalacaktýr.

ALARKO CARRIER 
SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.

ÝÞLETMEYE ALMA TARÝHÝ:
MODEL:

MONTAJCI FÝRMA:
ADRES:

Kontrol Devre Voltajý:                         V                                Kontrol Devre Sigortasý:                  A

Ana Devre Kesici:

FÝZÝKSEL VERÝLER

I. ÖN BÝLGÝ
SATICI FÝRMA:
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NOTLAR:



: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad.  41480 Gebze-KOCAELÝ
  Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08
: Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA
  Tel: (0312) 409 52 00 - Fax: (0312) 440 79 30
: Þehit Fethibey Cad. No:55, Kat:13, 35210 Pasaport - ÝZMÝR
  Tel: (0232) 483 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13
: Ziyapaþa Bulvarý Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA
  Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84
: Metin Kasapoðlu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok No: 1 D. 4, ANTALYA
  Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66
: 444 0 128

ÝSTANBUL

ANKARA

ÝZMÝR

ADANA

ANTALYA

MDH
web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr


